TeSys GS2Jeee/GS2Keee/GS2Leee

Switch-Disconnector Fuses
Interrupteur-sectionneur a fusibles
Interruptor-fusibles

FFRAIMRR RG22
Sicherungslasttrennschalter

Fusibili interruttore-sezionatore
Fusiveis do desconector do interruptor

MpenoxpaHuTenuBbIKnoYaTeneii-pasbeamHuTeNen

PLEASE NOTE

o Electrical equipment should be installed, operated,
serviced, and maintained only by qualified personnel.

o No responsibility is assumed by Schneider Electric for
any consequences arising out of the use of this material.

BITTE BEACHTEN

e Elektrische Gerate dirfen nur von Fachpersonal
installiert, betrieben, bedient und gewartet werden.

® Schneider Electric haftet nicht fur Schaden, die durch
die Verwendung dieses Materials entstehen.

REMARQUE IMPORTANTE

e L'installation, I'utilisation, la réparation et la
maintenance des équipements électriques doivent étre
assurés uniquement par du personnel qualifié.

e Schneider Electric décline toute responsabilité quant
aux conséquences de ['utilisation de ce matériel.

NOTA

® Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle
apparecchiature elettriche si devono affidare solo a
personale qualificato.

@ Schneider Electric non si assume alcuna responsabilita
per qualsiasi conseguenza derivante dall’'uso di questo

materiale.

TENGA EN CUENTA

e La instalacion, manejo, puesta en servicio y
mantenimiento de equipos eléctricos deberan ser
realizados sélo por personal cualificado.

e Schneider Electric no se hace responsable de ninguna
de las consecuencias del uso de este material.

NOTA

o Ainstalagédo, utilizacdo e manutengao do equipamento
eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por
pessoal qualificado.

® A Schneider Electric ndo assume qualquer
responsabilidade pelas consequéncias resultantes da
utilizagéo deste material.
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o Schneider Electric AFIEHTERAZRIATS AT

OBPATUTE BHUMAHUE

® YcTaHoBKa, 3KCnyaTauus, peMoHT 1 obcnyxunaHue
3nNeKTpMYecKoro 060pya0BaHNS MOXET BbINOMHATLCS
TOMBKO KBANUULIMPOBAHHLIMM 3MEKTPUKaMU.

o KomnaHus Schneider Electric He HeceT Hukakow
OTBETCTBEHHOCTY 3a NMtoGble BO3MOXHbIE NOCNEACTBUS
MCMONb30BaHNS AaHHOW JOKYMEHTaLUuW.

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / fgB& / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONACHO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

e Apply appropriate personal protective
equipment (PPE) and follow safe electrical
work practices. See NFPA 70E, CSA 7462,
NOM-029-STPS or local equivalent.

e This equipment must only be installed and
serviced by qualified electrical personnel.

e Turn off all power supplying this equipment
before working on or inside equipment. Lock
the switchgear in the isolated position.

e Always use a properly rated voltage sensing
device to confirm power is off.

e Install safety barriers and display a danger
sign.

e Put back all devices, doors, and covers
before turning on power to this equipment.

e Beware of potential hazards, and carefully
inspect the work area for tools and objects that
may have been left inside the equipment.
Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION
OU D'ECLAIR D'ARC ELECTRIQUE

e Portez un équipement de protection
personnelle adapté et respectez les consignes
de sécurité électrique courantes.
Reportez-vous aux normes NFPA 70E,

CSA Z462, NOM-029-STPS ou aux textes
équivalents applicables dans votre région du
monde.

e Seul un personnel qualifié doit effectuer
l'installation et I'entretien de cet appareil.

e Débranchez toutes les sources d'alimentation
de cet équipement avant d'effectuer toute
opération interne ou externe sur celui-ci.
Verrouillez I'appareillage en position isolée.

e Utilisez toujours un dispositif de détection de
tension ayant une valeur nominale appropriée
pour vous assurer que l'alimentation est
coupée.

o Installez des barrieres de sécurité et affichez
un signal de danger.

o Remettez en place tous les équipements,
les portes et les capots avant de remettre
I'appareil sous tension.

o Faites attention aux dangers potentiels

et inspectez attentivement la zone de

travail pour vous assurer qu'aucun outil ou
objet n'est resté a l'intérieur de I'équipement.
Le fait de ne pas suivre ces instructions
entrainera des blessures graves, voire
mortelles.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR ARQUEO
e Utilice el equipo de proteccion personal
(PPE) adecuado y siga las recomendaciones
para el trabajo seguro con dispositivos
eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA 7462,
NOM-029-STPS o la norma local equivalente.
@ Solo el personal de electricidad cualificado
podra instalar, programar y realizar el
mantenimiento del equipo.

e Desconecte toda la alimentacion de este
equipo antes de trabajar en él o en su interior.
Bloquee la aparamenta eléctrica en la posicion
de aislamiento.

e Utilice siempre un dispositivo de deteccién
de tension de capacidad adecuada para
confirmar la ausencia de alimentacion
eléctrica.

o Instale barreras de seguridad y coloque un
cartel de peligro.

e Vuelva a colocar todos los dispositivos, las
puertas y las tapas antes de conectar la
alimentacion de este equipo.

e Tenga cuidado con los riesgos potenciales,
e inspeccione cuidadosamente la zona de
trabajo para comprobar si han quedado
herramientas y objetos dentro del equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones
tendra como resultado la muerte o lesiones
graves.
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GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG,
EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

e Tragen Sie personliche Schutzausriistung
(PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren im
Umgang mit Elektrogeraten. Siehe NFPA 70E,
CSA 7462, NOM-029-STPS oder lokale
Entsprechung.

e Diese Geréte dirfen nur von qualifizierten
Elektrikern installiert und gewartet werden.

e Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im Innern
des Gerats die gesamte Spannungsversorgung
ab. Die Schaltanlage in die Trennstellung
bringen.

e Verwenden Sie fiir die Priifung vorhandener
Spannung stets einen Spannungsfiihler mit
zutreffender Bemessungsspannung.

e Bringen Sie Sicherheitsbarrieren und einen
Warnhinweis an.

e Bringen Sie alle Vorrichtungen, Tiren und
Abdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerét
einschalten.

e Beachten Sie potenzielle Gefahren, und
Uiberpriifen Sie den Arbeitsbereich auf
Werkzeuge und andere Gegenstéande, die
sich moglicherweise noch in der Anlage
befinden.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen
hat Tod, schwere Verletzungen oder
Schéaden an der Ausriistung zur Folge.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI
O ARCO ELETTRICO

o Utilizzare dispositivi di protezione individuale
(DPI) idonei e adottare misure di sicurezza
adeguate per lavori elettrici. Vedere le
normative NFPA 70E, CSA Z462,
NOM-029-STPS o le norme equivalenti nel
paese di installazione.

o Installazione e manutenzione di questa
apparecchiatura si devono affidare solo ad
elettricisti qualificati.

e Prima di lavorare con l'apparecchiatura o al
suo interno isolare completamente
I'alimentazione elettrica. Bloccare l'interruttore
in posizione isolata.

e Per verificare che I'alimentazione sia isolata
usare sempre un rilevatore di tensione
correttamente tarato.

e Installare barriere di sicurezza e apporre un
segnale di pericolo.

e Sostituire dispositivi, sportelli e coperture
prima di riaccendere I'alimentazione
dell'apparecchiatura.

e Prestare attenzione a potenziali pericoli e
ispezionare con attenzione I'area di lavoro
per assicurarsi di non aver dimenticato
utensili o altri oggetti all'interno
dell'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO

e Utilize equipamento de protecgdo pessoal
(PPE) e siga os métodos de seguranca
eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA 7462,
NOM-029-STPS ou o equivalente local.

e A instalacdo e manutencéo deste
equipamento s6 devem ser efectuadas por
electricistas qualificados.

e Desligue todas as fontes de alimentagdo
deste equipamento antes de trabalhar no
equipamento ou no seu interior. Bloqueie a
placa de distribuicdo na posicéo isolada.

e Utilize sempre um dispositivo de deteccao
da tensdo nominal adequada para confirmar
se a alimentagdo esta desligada.

e Instale barreiras de seguranca e apresente
um sinal de perigo.

e Substitua todos os dispositivos, portas e
tampas antes de ligar a alimentagédo deste
equipamento.

e Esteja atento a potenciais perigos e
inspecione cuidadosamente a area de
trabalho para se assegurar que nao foram
deixadas ferramentas e objectos no interior
do equipamento.

O nédo cumprimento destas instrugdes
resultara em morte e lesdes graves.

OMNACHOCTb NOPAXEHUA
ANEKTPUYECKUM TOKOM, B3PbIBA UITU
BO3HUKHOBEHUA AYTU

e Vlcnonb3yiiTe noaxoasimne cpeactesa
nHAMBMAYanbHon 3awmTel (CA3) n
cobntopainTe TexHWUKy 6esonacHocTn npu
3neKTpoTeXHNYecknx pabotax. Cm.

NFPA 70E, CSA 2462, NOM-029-STPS nnun
MECTHbI 3KBUBAMNEHTHbIM CTaHAapT.

e [laHHoe o6opynoBaHue MoryT
yCTaHaBnuBaTb 1 06CMyX1BaTb TONBKO
KBanMMULIMPOBaHHbBIE 3MEKTPUKN.

o OTknounTe nNuTaHue Ao Havana paboTbl
CHapy>kn Unn BHyTpu 060pynoBaHus.
MepeBeauTe nepeknoyaTens B
N30MMPOBAHHOE MOMNOXEHMNE.

e Bcerga nonb3yitech Hagnexawym
[aTYNKOM HOMUHAMNBHOIO HaNPshKeHns Ans
onpefeneHns oTCYTCTBUS NMUTaHUS.

© YCTaHOBUTE 3aLLUTHBIE OrPaXXAEHUS U 3HaK
OnacHoCTH.

e YcTaHoBUTe 06paTHO BCe YCTPOMCTBA,
[BepLbl U KPbILLKW Nepes, BKIYEHNEM
NUTaHWsA AaHHOro 060PyAOBaHNS.

e V3GeranTe noTeHUManbHbIX ONacHOCTEN,
BHMMaTENbHO OCMOTpUTE pabouyto obnactb
Ha Hanu4ne MHCTPYMEHTOB ¥ NPeAMETOB,
KOTOpbIe MOFNW OCTaTbCS BHYTPU
obopynosaHus.

Hecob6niogeHne gaHHbIX UHCTPYKLMA
NPUMBOAUT K CMEPTU UMK cepbE3HOMN
TpaBme.
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TeSys GS 100 A - BS

TeSys GS 100 A - NFC

3P GS2J3
4P GS2J4

TeSys GS 125 A - DIN

3P GS2KK3

TeSys GS 160 A - DIN
3P GS2LL3-GS2L3
4P GS2LL4 - GS2L4
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TeSys GS 125 A - NFC

3P GS2K3
4P GS2K4
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TeSys GS 160 A - BS
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TeSys GS 100 A - NFC

3P GS2JG3
4P GS2JG4
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TeSys GS 125 A - DIN

TeSys GS 125 A - NFC

3P GS2KG3
4P GS2KG4

TeSys GS 160 A - DIN

3P GS2LLG3 - GS2LG3
4P GS2LLG4 - GS2LG4

a7

in.

<

8 S
-
8 aw

\\\!

Q9@

k) )
PZ2/PZ3 PH2

5
0.20

\""4

-
™ o
v/ v/

3/18

534011



NOTICE / AVIS / AVISO / ;3= / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBEOMJ/IEHWNE

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

It is forbidden to dismantle and
reassemble fuse-disconnectors in a
configuration different from the original
configuration.

Failure to follow these instructions can
result in equipment damage.

RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS

Il est interdit de démonter et recomposer
les sectionneurs-fusibles dans une
configuration différente de la configuration
d'origine.

Le fait de ne pas suivre ces instructions
peut endommager I'équipement.

PELIGRO DE DANO AL EQUIPO

Esta prohibido desmontar y volver a montar
los portafusibles seccionadores en una
configuracién distinta de la original.

El incumplimiento de estas
instrucciones podria provocar daiios en
el equipo.

AIRERIRSIRFRIMEE
HRENAkRERETTR, HEIDEHEE
MR SR B E AR E.

FiEfE LRI R s S EIR SR,

GEFAHR EINER BESCHADIGUNG DES
GERATS

Es ist verboten, Sicherungstrennschalter in
einer anderen als der urspriinglichen
Konfiguration zu zerlegen und wieder
zusammenzubauen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Sachschéden zur Folge haben.

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO
DELL'APPARECCHIATURA

E vietato smontare e rimontare i
sezionatori a fusibile in una configurazione
diversa da quella originale.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare danni alle
apparecchiature.

RISCO DE DANOS NO EQUIPAMENTO
E proibido desmontar e voltar a montar os
seccionadores de fusivel numa configura-
¢ao diferente da configuragéo original.

O nao cumprimento destas instrugées
pode resultar em danos no equipamento.

OMACHOCTb NMOBPEXOEHUA
OBOPYOBAHUA

3anpetyaeTca pa3bupaTb n cobupatb
nnaskue NpefoxpaHUTenu-pasbeanHUTeny
B KOHpUrypauuu, oTiamM4Hon ot
nepBoHaYanbHoM.

Heco6nioaeHune 3TUX UHCTPYKLUIA
MOXeT NPUBECTU K NOBPEXAEHUIO
obopypnoBaHus.

4 x M4

am A B c|lp| E|F|Gl|o H 3
in. 3P | 4P 3P | 4P ! 27 |b-in.
100 A (NFC) 215";
100 A (BS) :15‘;
116 | 36 | 72 [127|40 |54 | 54 | 18 | 5 | 148 | 184 | 162
125ANFC)| 4 57 | 1.44|2.83| 5 [1.57/0.21|2.12|0.71[1.20| 5.83 | 7.24 | 6.38
125 A (DIN) 142855
160 A (DIN) 142855
160 A (BS) | 1365 | 50 | 100 [140(54 [5.4 | 64 | 18 | 5 | 190 | 240 | 162
5.37 | 1.97 | 3.94 |5.51|2.12[0.21|2.52| 0.71|1.20| 7.48 | 9.45 | 6.38
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WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA | & |
WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENGAO / OCTOPOXHO

RISK OF MISALIGNMENT BETWEEN
HANDLE POSITION AND DEVICE

Check that the device mechanism and the
extended rotary handle are in OFF position
(O) before working on the equipment.
Failure to follow these instructions can
result in death, serious injury, or
equipment damage.

RISQUE DE DECALAGE ENTRE LA
POSITION DE LA POIGNEE ET DE
L'APPAREIL

Vérifiez que le mécanisme de l'appareil et
la poignée rotative prolongée sont en
position d'arrét (O) avant d'intervenir sur
I'équipement.

Le fait de ne pas suivre ces instructions
peut entrainer des blessures graves,
voire mortelles, ou endommager
I'équipement.

RIESGO DE FALTA DE ALINEACION
ENTRE LA POSICION DE LA MANETA Y
EL DISPOSITIVO

Verifique que el mecanismo del dispositivo
y la palanca giratoria extendida estén en la
posicion de apagado (O) antes de trabajar
en el equipo.

El incumplimiento de estas
instrucciones podria tener como
resultado la muerte, lesiones graves o
provocar dafnos en el equipo.

FRESIREZENREHRE
EFIRERT, HIANRETIOTIERIEET
LT OFF £ (O),
KIFRIPRFIRESHASHATHIRFIR
RETEERR.

RISIKO EINES FLUCHTUNGSFEHLERS
ZWISCHEN HEBELPOSITION UND
GERAT

Vergewissern Sie sich vor Arbeiten am
Gerat, dass sich der Geratemechanismus
und der Drehantrieb mit Tarkupplung in der
AUS-Stellung (O) befinden.

Eine Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann zu Tod, schweren
Verletzungen oder Schéden an der
Ausriistung fiihren.

RISCHIO DI DISALLINEAMENTO TRA
POSIZIONE DELLA MANIGLIA E
DISPOSITIVO

Verificare che il meccanismo del
dispositivo e la maniglia rotativa estesa
siano in posizione OFF (O) prima di
lavorare sull'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

RISCOS DE DESIGNAMENTO ENTRE
POSIGAO E DISPOSITIVO DA ALGA
Verifique se o mecanismo do dispositivo e
a pega rotativa extendida estdo na
posicéo Desligado (O) antes de trabalhar
no equipamento.

O nao cumprimento destas instrugées
pode resultar em morte, lesdes graves
ou danos no equipamento.

PUCK HECOOTBETCTBUSA MEXAOY
MNO3ULUMEN PYUYKU N YCTPOUCTBOM
Mepen BbINONHEHUEM paGoT ¢
obopynoBaHuem ybeamTech, 4To
MexaHU3M yCTPONCTBa U YANUHEHHBS
NOBOPOTHAs pyyka HaxoAsTCs B
nonoxexun BbIKJI. (O).

HecoGniogeHne paHHbIX UHCTPYKLIMIA
MOXeT NPUBECTU K CMepTU, CEpbE3HON
TpaBMe UIn NoBpexaeHUIo

o6opynoBaHus.
GS2AH535 GS2AHT530
GS2AH530 GS2AHT540
GS2AH540

GS2AH235
GS2AH230
GS2AH240

[
ON

534011
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GS2AH535 GS2AHT530
GS2AH530 GS2AHT540
GS2AH540

GS2AH330
GS2AH340
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WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA | & |
WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENCAO / OCTOPOXHO

HAZARDOUS VOLTAGE

o Do not install a lateral handle
GS2AH235, GS2AH230, GS2AH240,
GS2AH330 or GS2AH340 in place of an
extended front handle.

o Do not install the front and side extended
rotary handle at the same time to operate
the switch.

Failure to follow these instructions can
result in death, serious injury, or
equipment damage.

RISQUE D'ACCES A DES EQUIPEMENTS
SOUS TENSION

o Ne montez pas une poignée pour
commande latérale GS2AH235,
GS2AH230, GS2AH240, GS2AH330 ou
GS2AH340 a la place d'une poignée pour
commande prolongée frontale.

o N'installez pas en méme temps les
poignées rotatives prolongées avant et
latérale pour manoeuvrer l'interrupteur.

Le fait de ne pas suivre ces instructions
peut entrainer des blessures graves,
voire mortelles, ou endommager
I'équipement.

TENSION PELIGROSA

o No instalar una maneta lateral
GS2AH235, GS2AH230, GS2AH240,
GS2AH330 o GS2AH340 en lugar de una
maneta frontal ampliada.

e No instale la palanca giratoria extendida
frontal y lateral al mismo tiempo para
accionar el interruptor.

El incumplimiento de estas
instrucciones podria tener como
resultado la muerte, lesiones graves o
provocar daios en el equipo.

fEISAE

o FELZEEEFN GS2AH235,
GS2AH230, GS2AH240, GS2AH330 &,
GS2AH340 RAEBIEKAIFAA.

o T SR IE AU B (R e T 17
SR(EFFXK,
KITHRIBIRFAIESHA S TR FiR

RR.

GEFAHRLICHE SPANNUNG

e Installieren Sie die seitlichen
Antriebshebel GS2AH235, GS2AH230,
GS2AH240, GS2AH330 oder GS2AH34
nicht anstelle eines verlangerten
frontseitigen Hebels.

e Bringen Sie den frontseitigen und den
seitlichen Drehantrieb mit Turkupplung
nicht gleichzeitig an, um den Schalter zu
betatigen.

Eine Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann zu Tod, schweren
Verletzungen oder Schaden an der
Ausriistung fiihren.

TENSIONE PERICOLOSA

e Non installare una maniglia laterale
GS2AH235, GS2AH230, GS2AH240,
GS2AH330 o GS2AH34 al posto di una
maniglia frontale allungata.

e Non installare la maniglia rotativa estesa
anteriore e laterale contemporaneamente
per azionare l'interruttore.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

TENSAO PERIGOSA

e Nao instale uma alca lateral GS2AH235,
GS2AH230, GS2AH240, GS2AH330 ou
GS2AH34 no lugar de uma alga frontal
estendida.

e Nao instale a pega de rotagédo dianteira e

lateral ao mesmo tempo para acionar o
interruptor.

O nao cumprimento destas instrugoes
pode resultar em morte, lesdes graves
ou danos no equipamento.

OMACHOE HAMNPAXEHUE

e He ycraHaBnuBainTe 60KOBYIO pyyKy
GS2AH235, GS2AH230, GS2AH240,
GS2AH330 nnn GS2AH34 BmecTO
BbIABUHYTOWN NepeaHent pyyku.

e He ycTraHaBnuBanTe ogHOBPEMEHHO
nepeaHiolo 1 6OKOBYHO BbIHOCHbIE
MOBOPOTHbIE PYYKV ANs yripaBrieHNst
BbIKNtoyaTenem.

HecoGniogeHne AaHHbIX MHCTPYKUUIA
MOXeT NPUBECTU K CMEPTU, CepbLE3HON

ob6opynoBaHus.

GS2AE22 GS2AE2

GS2AE21

TpaBMe Unu NoBpPeXAEHUI0
N\
X4
®

NS
®
)

Black (O/l) IP55 GS2AH535
Black (O/l) IP65 GS2AH530
Red/yellow (O/l) IP65 GS2AH540
Black (O/l/Test) IP65 GS2AHT530

Red/yellow (O/l/Test) IP65 GS2AHT540

GS2AH235
GS2AH230
GS2AH240
GS2AH330
GS2AH340

10x10

0.39x0.39
O

@+\

g

27 |b-in.
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> < 19.5%2
" 0.77+0.10
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2-2.5 Nem
18-22 Ib-in.

2-2.5 Nem
18-22 Ib-in.

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

o Turn off all power supplying this
equipment before working on or inside
equipment.

e Be sure enclosure is closed securely
before operating device.

o Testing of live equipment should only be
performed by qualified service personnel
in accordance with local regulations.
Failure to follow these instructions
will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

e Débranchez toutes les sources
d'alimentation de cet équipement avant
d'effectuer toute opération interne ou
externe sur celui-ci.

e S’assurer de la fermeture du coffret avant
manceuvre de I'appareil.

e Les essais des équipements sous tension
ne doivent étre effectués que par du
personnel qualifié.

Le fait de ne pas suivre ces instructions
entrainera des blessures graves, voire
mortelles.

Defeating of the Interlock in | ON Position / Déverrouillage de porte en position | ON / Desenganche del cerrojo en posicion | ON / Anulacién del
enclavamiento en la posicién | (ON) / 7£ | ON {=Ef#iRE%i / Umgehung der Verriegelung in der Stellung | ON / Disattivazione dell'interblocco in
posizione | ON / Desativagao do interbloqueio na posicao | ON / OTkntoueHue 6nokupoBku B nonoxeHuu | ON

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / fgB& / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONACHO

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

e Desconecte toda la alimentacion de este
equipo antes de trabajar en él o en su
interior.

e Asegurarse del cierre de la caja antes de
manipular el equipo.

e Las pruebas en equipos energizados solo
deben ser realizadas por personal de
servicio calificado, de conformidad con la
normativa local.

El incumplimiento de estas
instrucciones tendra como resultado la
muerte o lesiones graves.

M. RIESEIAREE

o TEIZIRERENABLIEZRT, EXFR
BHIEEPEBIR.

o RFIRERT, IERRTECEZEXA.

o XITFRIRE AT R B8 RS AR BT A0
YHEARIZIRSH A AN T.
RZRBIFEISSHABHFTERR.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

e Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im
Innern des Geréts die gesamte
Spannungsversorgung ab.

e Vergewissern Sie sich, dass das
Gehause sicher geschlossen ist, bevor Sie
das Gerat bedienen.

e Das Testen von unter Spannung
stehenden Geraten sollte nur von
qualifiziertem Servicepersonal in
Ubereinstimmung mit den értlichen
\Vorschriften durchgefihrt werden.

Eine Nichtbeachtung dieser
Anweisungen hat Tod, schwere
Verletzungen oder Schaden an der
Ausriistung zur Folge.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

e Prima di lavorare con l'apparecchiatura o
al suo interno isolare completamente
I'alimentazione elettrica.

e Assicurarsi che l'involucro sia chiuso
saldamente prima di operare il dispositivo.
e |l collaudo di apparecchiature sotto
tensione deve essere eseguito solo da
personale di assistenza qualificato in
conformita alle normative locali.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
o Desligue todas as fontes de alimentacéo
deste equipamento antes de trabalhar no
equipamento ou no seu interior.

e Certifique-se de que o quadro esta bem
fechado antes de utilizar o dispositivo.

e O teste de equipamentos sob tensdo s6
deve ser efetuado por pessoal de
assisténcia qualificado, de acordo com os
regulamentos locais.

O nao cumprimento destas instrugées
resultara em morte e lesées graves.

OMACHOCTb NOPAXEHUA
ONEKTPUYECKUM TOKOM, B3PbIBA
M BO3HUKHOBEHUA AYTU

e OTknouNTe NUTaHWe A0 Havana

paboTbl CHApYXXK1 1N BHYTPU 060pyaA0BaHUS.
o Nepen Havyanom paboTbl C yCTPOWNCTBOM
y6eamTech, YTO KOPMYC HAAEXHO 3aKpbIT.
e TecTupoBaHue o6opyaoBaHus,
HaxoAsLLEerocsi NoA HanpshkeHneM,
[OIDKHO BbIMOJSTHATLCS TONBbKO
KBanMMULUMpOBaHHbLIM NepcoHanomM B
COOTBETCTBUW C MECTHBLIMM NpaBUnamu.
HecobniogeHne AaHHbIX UHCTPYKLUUA
NPUBOAUT K CMEPTU UIN CePLE3HON

o
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WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA | &/
WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENGAO / OCTOPOXHO

HAZARDOUS VOLTAGE

e Do not install a front handle GS2AH535,
GS2AH530, GS2AH540, GS2AHT530 or
GS2AHT540 in place of an extended lateral
handle.

o Do not install the front and side extended
rotary handle at the same time to operate
the switch.

Failure to follow these instructions can
result in death, serious injury, or
equipment damage.

RISQUE D'ACCES A DES EQUIPEMENTS
SOUS TENSION

e Ne montez pas une poignée pour
commande frontale GS2AH535,
GS2AH530, GS2AH540, GS2AHT530 ou
GS2AHT540 a la place d'une poignée pour
commande prolongée latérale.

o N'installez pas en méme temps les
poignées rotatives prolongées avant et
latérale pour manoeuvrer l'interrupteur.

Le fait de ne pas suivre ces instructions
peut entrainer des blessures graves, voire
mortelles, ou endommager I'équipement.

TENSION PELIGROSA

o No instale una manija frontal GS2AH535,
GS2AH530, GS2AH540 o GS2AHT530 en
lugar de una manija lateral prolongada.

o No instale la palanca giratoria extendida
frontal y lateral al mismo tiempo para
accionar el interruptor.

El incumplimiento de estas
instrucciones podria tener como
resultado la muerte, lesiones graves o
provocar dainos en el equipo.

fEREEE

o RERIEFIFH GS2AH535,
GS2AH530, GS2AH540 B GS2AHT530
SRREEREA TR,

o RERIRY A E AN e F4E
SHREFTX,
ﬁiﬁﬁﬂﬁ&l’ﬂﬁ%@ﬂk&ﬁtﬁiﬁﬁﬁ

GEFAHRLICHE SPANNUNG

o Installieren Sie keinen Frontgriff
GS2AH535, GS2AH530, GS2AH540 oder
GS2AHT530 anstelle eines verlangerten
seitlichen Giriffs.

e Bringen Sie den frontseitigen und den
seitlichen Drehantrieb mit Turkupplung nicht
gleichzeitig an, um den Schalter zu betatigen.
Eine Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann zu Tod, schweren
Verletzungen oder Schaden an der
Ausriistung fiihren.

TENSIONE PERICOLOSA

e Non installare una maniglia anteriore
GS2AH535, GS2AH530, GS2AH540 o
GS2AHT530 al posto di una maniglia
laterale estesa.

e Non installare la maniglia rotativa estesa
anteriore e laterale contemporaneamente
per azionare l'interruttore.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

TENSAO PERIGOSA

e N3o instale um manipulo frontal
GS2AH535, GS2AH530, GS2AH540 ou
GS2AHT530 no lugar de um manipulo
lateral alargado.

e Nao instale a pega de rotacdo dianteira
e lateral ao mesmo tempo para acionar o
interruptor.

O nao cumprimento destas instrugoes
pode resultar em morte, lesées graves
ou danos no equipamento.

OMACHOE HANPAXEHUE

e He ycTraHaBnmBaiite nepeaHioto pyyky
GS2AH535, GS2AH530, GS2AH540 nnun
GS2AHT530 BMeCTO yANMHEHHOM
BOKOBOW PyYKM.

e He ycraHaBnuBaiite o4HOBPEMEHHO
nepeaHio 1 GOKOBYHO BLIHOCHbBIE
MOBOPOTHbIE PYYKV A4S yNpaBreHust
BbIKIOYaTENeMm.

HecoGntoaeHne pgaHHbIX UHCTPYKLMIA
MOXET NPUBECTU K CMepPTH, CepbE3HOMN
TpaBMe UInu NoBpexaAeHuo

obopyaoBaHus.
mm TR
in. - Nez %)‘mm\“
F T : ’ } & X4
‘ 1/ ) -
i . N x4
- GS2AE22 GS2AE2 GS2AE21
28 Black (O/l) IP55 GS2AH235
»1 10« 4 97 Black (O/l) IP65 GS2AH230
|1:10] / 40028 |Redlyellow (Ofl) IP65 GS2AH240
i J\’{f ) GS2AH535
S !
| @\ 40 GS2AH530
L 157 GS2AH540
PASERZN S 7A GS2AHT530
GS2AHT540
5 37
T LJ: 21.46

mm
n.

e L——>

10x10
0.39x0.39
3
\ =
19.5+2
0.77£0.10

Y—>»>

2 Nem
18 Ib-in.
PZ2

2 Nem
18 lb-in.
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WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA | & |
WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENGAO / OCTOPOXHO

HAZARDOUS VOLTAGE

e Do not install a front handle GS2AH535,
GS2AH530, GS2AH540, GS2AHT530 or
GS2AHT540 in place of an extended lateral
handle.

o Do not install the front and side extended
rotary handle at the same time to operate
the switch.

Failure to follow these instructions can
result in death, serious injury, or
equipment damage.

RISQUE D'ACCES A DES EQUIPEMENTS
SOUS TENSION

e Ne montez pas une poignée pour
commande frontale GS2AH535,
GS2AH530, GS2AH540, GS2AHT530 ou
GS2AHT540 a la place d'une poignée pour
commande prolongée latérale.

o N'installez pas en méme temps les
poignées rotatives prolongées avant et
latérale pour manoeuvrer l'interrupteur.

Le fait de ne pas suivre ces instructions
peut entrainer des blessures graves, voire
mortelles, ou endommager I'équipement.

TENSION PELIGROSA

o No instale una manija frontal GS2AH535,
GS2AH530, GS2AH540 o GS2AHT530 en
lugar de una manija lateral prolongada.

o No instale la palanca giratoria extendida
frontal y lateral al mismo tiempo para
accionar el interruptor.

El incumplimiento de estas
instrucciones podria tener como
resultado la muerte, lesiones graves o
provocar dainos en el equipo.

fEREEE

o RERIEFIFH GS2AH535,
GS2AH530, GS2AH540 B GS2AHT530
SRREEREA TR,

o RERIRY A E AN e F4E
SHREFTX,
ﬁiﬁﬁﬂﬁtil’ﬂﬁ%@ﬁk&ﬁtﬁiﬁﬁﬁ

GEFAHRLICHE SPANNUNG

o Installieren Sie keinen Frontgriff
GS2AH535, GS2AH530, GS2AH540 oder
GS2AHT530 anstelle eines verlangerten
seitlichen Giriffs.

e Bringen Sie den frontseitigen und den
seitlichen Drehantrieb mit Turkupplung nicht
gleichzeitig an, um den Schalter zu betatigen.
Eine Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann zu Tod, schweren
Verletzungen oder Schaden an der
Ausriistung fiihren.

TENSIONE PERICOLOSA

e Non installare una maniglia anteriore
GS2AH535, GS2AH530, GS2AH540 o
GS2AHT530 al posto di una maniglia
laterale estesa.

e Non installare la maniglia rotativa estesa
anteriore e laterale contemporaneamente
per azionare l'interruttore.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

TENSAO PERIGOSA

e N3o instale um manipulo frontal
GS2AH535, GS2AH530, GS2AH540 ou
GS2AHT530 no lugar de um manipulo
lateral alargado.

e Nao instale a pega de rotacdo dianteira
e lateral ao mesmo tempo para acionar o
interruptor.

O nao cumprimento destas instrugoes
pode resultar em morte, lesées graves
ou danos no equipamento.

OMACHOE HANPAXXEHUE

e He ycTraHaBnmBaiite nepeaHioto pyyky
GS2AH515, GS2AH510, GS2AH520 unu
GS2AHT510 BMecTO yANMHEHHOMN
BOKOBOW PyYKM.

e He ycraHaBnuBaiite o4HOBPEMEHHO
nepeaHiolo 1 6OKOBYH BbIHOCHbIE
MOBOPOTHbIE PYYKV A4S yNpaBreHust
BbIKNtoYaTenem.

HecoGntoaeHne pgaHHbIX UHCTPYKLMIA
MOXeT NPUBECTU K CMepTH, CepbE3HON
TpaBMe UInu NoBpexaAeHuo
obopyaoBaHus.

mm
in.

4
®

GS2AH535
GS2AH530
GS2AH540
GS2AHT530

Black (O/l) IP55 GS2AH330
Redlyellow (O/l) IP65 GS2AH340

GS2AHT540

e};".m_
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WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA | & /
WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENGCAO / OCTOPOXHO

HAZARDOUS VOLTAGE

o Do not install the front and side extended
rotary handle at the same time to operate
the switch.

o Do not open the panel when the fuse
switch disconnector is closed and the
rotary handle is on ON position (I).

e Ensure to use Lock Out Tag Out (LOTO)
accessories on the switch disconnector
handle before accessing the live parts of
the equipment.

Failure to follow these instructions can
result in death, serious injury, or
equipment damage.

RISQUE D'ACCES A DES EQUIPEMENTS
SOUS TENSION

o N'installez pas en méme temps les
poignées rotatives prolongées avant et
latérale pour manoeuvrer l'interrupteur.

e N'ouvrez pas le panneau lorsque
l'interrupteur-sectionneur a fusible est fermé
et que la poignée rotative est en position de
marche (1).

o Assurez-vous d'utiliser les accessoires de
Lock Out Tag Out (LOTO) requis sur la
poignée de l'interrupteur-sectionneur avant
d'accéder aux parties sous tension de
I'équipement.

Le fait de ne pas suivre ces instructions
peut entrainer des blessures graves,
voire mortelles, ou endommager
I'équipement.

TENSION PELIGROSA

e No instale la palanca giratoria extendida
frontal y lateral al mismo tiempo para
accionar el interruptor.

o No abra el panel cuando el interruptor
seccionador con fusible esté cerrado y la
palanca giratoria esté en la posicion de
encendido (I).

o Asegurese de utilizar los accesorios de
Lock Out Tag Out (LOTO) en la palanca
del interruptor seccionador antes de
acceder a las partes activas del equipo.
El incumplimiento de estas
instrucciones podria tener como
resultado la muerte, lesiones graves o
provocar daios en el equipo.

fEREEE

o RE R E AR e F4E
SRIBEFFX,

o HIRMTESREA XA TSRS
FHRAITF ON I8 (1) B, BOFTFER.
o TEEANRRAVTEREMEZ R, SYMER
FEEIFF<FHK_EAY Lock Out Tag Out
(LOTO) B,
FIGRIBIRMET s SBA BHTHIRFIR
HErERR.

GEFAHRLICHE SPANNUNG

e Bringen Sie den frontseitigen und den
seitlichen Drehantrieb mit Tarkupplung
nicht gleichzeitig an, um den Schalter zu
betéatigen.

o Offnen Sie die Abdeckung nicht, wenn
der Sicherungslasttrennschalter
geschlossen ist und der Drehantrieb sich
in der EIN-Stellung (l) befindet.

e VVergewissern Sie sich, dass das

Lock Out Tag Out-Zubehor (LOTO) am
Griff des Lasttrennschalters verwendet
wird, bevor Sie auf die spannungsfiihrenden
Teile der Anlage zugreifen.

Eine Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann zu Tod, schweren
Verletzungen oder Schaden an der
Ausriistung fiihren

TENSIONE PERICOLOSA

e Non installare la maniglia rotativa estesa
anteriore e laterale contemporaneamente
per azionare l'interruttore.

e Non aprire il pannello quando
l'interruttore di manovra-sezionatore del
fusibile & chiuso e la maniglia rotativa € in
posizione ON (I).

e Assicurarsi di utilizzare gli accessori
Lock Out Tag Out (LOTO) sulla maniglia
dellinterruttore di manovra-sezionatore
prima di accedere alle parti sotto tensione
dell'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

TENSAO PERIGOSA

e Nao instale a pega de rotacdo dianteira
e lateral ao mesmo tempo para acionar o
interruptor.

o Nao abra o painel se o seccionador do
interruptor-seccionador de fusivel estiver
fechado e a pega rotativa estiver na
posicéo Ligado (1).

e Certifique-se de que utiliza acessorios
Lock Out Tag Out (LOTO) na pega do
interruptor-seccionador antes de aceder
as pegas sob tensdo do equipamento.

O nao cumprimento destas instrucoes
pode resultar em morte, lesées graves
ou danos no equipamento.

OMACHOE HANPAXEHUE

e He ycraHaBnueaiiTe 04HOBPEMEHHO
nepeaHtolo N GOKOBYIO BbIHOCHbBIE
NOBOPOTHbIE PYYKW ANSA YyNpaBneHus
BblKItoYaTenem.

e He oTkpbiBaviTe NnaHens, ecnu
BbIKIoYaTenb-pasbeAvHUTESb-
npeaoxpaHnTenb 3aMKHYT, @ NOBOPOTHAs
pydyka HaxoamTcs B nonoxexun BKIT. (1).
e [Nepen nonyyeHnem goctyna k
KOMMOHeHTaM o6opyAoBaHUsA NOA,
HanpskeHnem ybeanTech B TOM, YTO Ha
pyuKe BblkIoYaTens-pasbeanHTens
npeaycMOTPEeHb MPUHAANEXHOCTY

Lock Out Tag Out (LOTO).
HecobntoaeHne AaHHbIX MHCTPYKUUIA
MOXeT NPMBECTU K CMepTU, CepbE3HON
TpaBMe UIu NoBpexaeHuto
obopyaoBaHus.

x1-3
@5-8 mm
@0.20-0.31 in.

x1
@5-6 mm
@0.20-0.24 in.

x1-3
@5-8 mm
@0.20-0.31 in.
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IEC60269
NFC63220

IEC60269
DIN/NH 43620

IEC60269
BS88

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

e Turn off all power supplying this
equipment before working on or inside
equipment.

o Put the fuse switch disconnector in the
OFF position before installing or replacing
fuses.

e Ensure the fuse cover is in place before
turning on power on this equipment.
Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

e Débranchez toutes les sources
d'alimentation de cet équipement avant
d'effectuer toute opération interne ou
externe sur celui-ci.

e Mettez l'interrupteur-sectionneur a
fusibles en position OFF avant de procéder
a l'installation ou au remplacement des
fusibles.

e Assurez-vous que les capots de
protection des fusibles sont en place avant
d'alimenter cet équipement.

Le fait de ne pas suivre ces instructions
entrainera des blessures graves, voire
mortelles.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

o Desconecte toda la alimentacion de este
equipo antes de trabajar en él o en su
interior.

e Coloque el portafusibles seccionador en
la posiciéon OFF antes de instalar o
reemplazar los fusibles.

e Asegurese de que la cubierta de los
fusibles esté colocada antes de energizar
este equipo.

El incumplimiento de estas
instrucciones tendra como resultado la
muerte o lesiones graves.

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / fgf& / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / OMACHO

B, RIFENPIRGEH
o FEZIRERABMIILIEZAT, EXTK

BHIEEPERIR.

o AT FIIEHTES 2/, IBEIERTES X
tIkrESE T OFF

&,

o TSRS A, RIS TR
RS RA ST STERSR,

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

e Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im
Innern des Geréts die gesamte
Spannungsversorgung ab.

e Setzen Sie den Sicherungstrennschalter
vor dem Einbau oder Austausch von
Sicherungen in die Stellung OFF.

e Vergewissern Sie sich, dass die
Sicherungsabdeckung angebracht ist,
bevor Sie das Gerat einschalten.

Eine Nichtbeachtung dieser
Anweisungen hat Tod, schwere
Verletzungen oder Schaden an der
Ausriistung zur Folge.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

e Prima di lavorare con I'apparecchiatura
o al suo interno isolare completamente
I'alimentazione elettrica.

e Portare il sezionatore a fusibile nella
posizione OFF prima di installare o
sostituire i fusibili.

e Assicurarsi che il coperchio del fusibile
sia in posizione prima di accendere
I'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
e Desligue todas as fontes de alimentacédo
deste equipamento antes de trabalhar no
equipamento ou no seu interior.

e Coloque o interruptor-seccionador do
fusivel na posi¢céo OFF antes de instalar
ou substituir os fusiveis.

e Certifique-se de que a tampa dos
fusiveis esta colocada antes de ligar a
alimentagéo deste equipamento.

O nao cumprimento destas instrucoes
resultara em morte e lesdes graves.

OMACHOCTb NOPAXEHUA
ONEKTPUYECKUM TOKOM, B3PbIBA
M BO3HUKHOBEHUA AYTU

e OTKnouNTE NUTaHWE Jo Havana
paboTbl CHapyXu 1N BHYTPU 060pyA0BaHUS.
e [Nepen ycTaHOBKOW N 3aMeHOW
nepeseauTe pasmMblkaTtesb
npegoxpaHuTens B nonoxenne OFF.

o epep BKMOYEHNEM NMUTAHUSI AAHHOTO
obopynoBaHust ybeanTech, YTO Kpbillka
npefoXpaHUTens ycTaHoBIIEHa Ha MecCTo.
HecoG6ntoaeHne AaHHbIX MHCTPYKLUMIA
NPUBOAUT K CMEPTU UNKN CEePbE3HON
TpaBMme.

NOTICE / AVIS / AVISO / ;X% / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBEJOMJ/IEHWUE

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
Respect the maximum power dissipation
indicated on the side of the fuse holder (A),
or select a DFeee fuse from the Schneider
Electric catalog (up to 125 A only).

Failure to follow these instructions can
result in equipment damage.

RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS
Respectez la puissance dissipée maximum
indiquée sur le coté du porte fusible (A) ou
sélectionnez un fusible DFeee dans le
catalogue Schneider Electric (jusqu'a 125 A
uniquement).

Le fait de ne pas suivre ces instructions
peut endommager I’équipement.

PELIGRO DE DANO AL EQUIPO

Respete la disipacion de potencia maxima
indicada en el costado del portafusibles (A) o
seleccione un fusible DFeee del catdlogo de
Schneider Electric (solo hasta 125 A).

El incumplimiento de estas instrucciones
podria provocar dafios en el equipo.

RIS RIRIFAIREE

TBIESTIARTREEE (A) MIERRAVERADIFE,
M Schneider Electric 7= 53 B R %2
DFeee JAKTER (X 125A)

g A RGPS HR FIRIA.

GEFAHR EINER BESCHADIGUNG DES
GERATS

Beachten Sie die auf der Seite des
Sicherungshalters angegebene maximale
Verlustleistung (A) oder wahlen Sie eine
DFeee-Sicherung aus dem Katalog von
Schneider Electric (nur bis 125 A).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Sachschaden zur Folge haben.

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO
DELL'APPARECCHIATURA

Rispettare la potenza massima dissipata
indicata sul lato del portafusibile (A), oppure
selezionare un fusibile DFeee dal catalogo
Schneider Electric (solo fino a 125 A).

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare danni alle apparecchiature.

RISCO DE DANOS NO EQUIPAMENTO
Respeite a dissipagdo maxima de poténcia
indicada no lado do porta-fusiveis (A), ou
selecione um fusivel DFeee do catalogo da
Schneider Electric (apenas até 125 A).

O ndo cumprimento destas instrugées pode
resultar em danos no equipamento.

OMNACHOCTb NOBPEXAEHUA
OBOPYOOBAHUA

He npeBbllwanTe MakcumarsbHyo
paccenBaemyto MOLLHOCTb, YKa3aHHyIo Ha
BGOKOBOI CTOPOHE AepxaTensi
npenoxpanutens (A), unu Beibepute
npefoxpanuTtens DFeee 13 kaTanora
Schneider Electric (Tonbko go 125 A).
HecoGniogeHune 3Tux MHCTPYKUUIA MOXeT
NpMBECTU K NOBPEXAEHUIO 060pYAOBaHUA.

125 A (NFC)

IEC60269
NFC63220

534011
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DIN/NH 43620

125/200 A (DIN)

—
[72]
21]
-
<
(=3
o
N
=
(=3
o
-

IEC60269
BS88

IEC60269

/7

)7

) N

NO | NC

ON| (Test

Test

OFF

N

/

2

NO | NC

0.22-1.5 mm
24-14 AWG

2

0.22-2.5 mm
24-16 AWG

Test

D x1
e
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Manufacturing Date / Date de fabrication / Fecha de fabricacion / #l3& HHA / Herstellungsdatum /

Data di produzione / Data de fabrico / [lata nponsBoacTBa

The product’'s manufacture date is coded
PP-YY-WW, where:

e PP: plant code

e YY: year of manufacture

o WW: week of manufacture

Eg: RN-19-16 = product manufactured at
plant RN, in 2019, week 16.

La date de fabrication du produit est codée
PP-YY-WW, avec:

e PP: code usine

e YY: année de fabrication

o WW: semaine de fabrication

Ex: RN-19-16 = produit fabriqué en 2019,
semaine 16, par I'usine RN.

La fecha de fabricacion del producto esta
codificada PP-YY-WW, donde:

e PP: cédigo de la planta

o YY: afio de fabricacion

o WW: semana de fabricacion

Ej: RN-19-16 = producto fabricado en la
planta RN, en 2019, semana 16.

7 e HE B AR E A

PP-YY-WW, Erh:

o PP: T B

o YY: Hh&EFHS

o WW: &R

5Ig0: RN-19-16 = P& AT~ RN
HREEM I 2019 £, HIEFENE 16 A,

Das Herstellungsdatum des Produkts ist
kodiert:

PP-YY-WW. Hierbei gilt:

e PP: Anlagencode

e YY: Jahr der Herstellung

o WW: Woche der Herstellung

Beispiel: RN-19-16 = Produkt hergestellt in
Werk RN, im Jahr 2019, Woche 16.

La data di fabbricazione del prodotto &
codificata come

PP-YY-WW, dove:

e PP: codice impianto

e YY: anno di produzione

e WW: settimana di produzione

Es.: RN-19-16 = prodotto fabbricato
nell'impianto RN, nel 2019, settimana 16.

A data de fabrico do produto é codificada
PP-YY-WW, em que:

e PP: cddigo da fabrica

e YY: ano de fabrico

e WW: semana de fabrico

Por exemplo: RN-19-16 = produto
fabricado na

fabrica RN, em 2019, semana 16.

[ata nsrotoBneHust usgenus
npeacTaeneHa B BuAe Koaa

PP-YY-WW, roe:

e PP: koa 3aBopaa;

e YY: rog n3rotoBneHus:;

o WW: Hepenst M3rotoBneHusl.
Hanpumep, RN-19-16 = uagenue,
W3roTOBIIEHHOE Ha

3aBoge RN B 2019 roay, Ha 16-11 Hepene.
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