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HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

e Disconnect all power from all equipment, including connected devices prior to removing any
covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires except
under the specific conditions specified in the appropriate hardware guide for this equipment.

e Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when
indicated.

e Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables, and wires and confirm that a
proper ground connection exists before applying power to the equipment.

e Use only the specified voltage when operating this equipment and any associated products.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D’ELECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ELECTRIQUE

e Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés,
avant de retirer les caches ou les portes d’acces, ou avant d'installer ou de retirer des
accessoires, matériels, cables ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans
le guide de référence du matériel approprié a cet équipement.

e Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que
I'alimentation est coupée conformément aux indications.

e Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, cables et fils et
vérifiez que 'appareil est bien relié a la terre avant de le remettre sous tension.

o Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits
associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES

LICHTBOGENS

e Trennen Sie alle Geréte, einschlieRlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung
von Abdeckungen oder Tiiren sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehérteilen,

Hardware, Kabeln oder Drahten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im

jeweiligen Hardwarehandbuch fiir diese Gerate angegebenen Bedingungen.

erwenden Sie stets ein geeignetes Spannungsprufgerat, um festzustellen, ob die Spannungs-
versorgung wirklich abgeschaltet ist.

e Bringen Sie alle Abdeckungen, Zubehérteile, Hardware, Kabel und Dréhte wieder an, sichern Sie
sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemafe Erdung vorhanden ist, bevor Sie die
Spannungszufuhr zum Gerat einschalten.

e Betreiben Sie dieses Gerat und alle zugehdrigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA, EXPLOSION O ARCO ELECTRICO

e Desconecte la alimentacion de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de
retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio,
hardware, cable o conductor, salvo en las condiciones especificas indicadas en la guia de
hardware de este equipo.

e Utilice siempre un dispositivo de deteccién de tension nominal adecuado para confirmar la
ausencia de alimentacion eléctrica cuando y donde se indique.

e Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware y cables del
sistema y compruebe que haya una conexion a tierra adecuada antes de aplicar alimentacion
eléctrica al equipo.

e Aplique solo la tension especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podra causar la muerte o lesiones serias.

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

e Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere
qualunque coperchio o sportello o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili,
tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.

e Per verificare che I'alimentazione sia esclusa, usare sempre un rilevatore di tensione corretta-
mente tarato.

e Prima di riattivare I'alimentazione dell'apparecchiatura rimontare e fissare tutti i coperchi, accessori,
componenti hardware, cavi e fili e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.

e Utilizzare quest’apparecchiatura e tutti i prodotti collegati solo alla tensione specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provochera morte o gravi infortuni.

PERIGO DE CHOQUE ELETRICO, EXPLOSAO OU ARCO ELETRICO

e Desconecte toda a energia de todos os equipamentos, incluindo os dispositivos conectados
antes de remover qualquer cobertura ou porta, ou de instalar ou remover qualquer acessorio,
hardware, cabos ou fios, exceto nas condicdes especificas descritas no guia de hardware
apropriado para este equipamento.

e Sempre use o dispositivo sensor de voltagem nominal adequado para confirmar que a energia
esta desligada onde e quando for indicado.

e Substitua e proteja todas as coberturas, acessérios, hardware, cabos e fios e confirme que existe
um aterramento adequado antes de ligar o equipamento a energia.

e Use somente a voltagem especificada ao operar este equipamento e qualquer produto associado.

A nao observancia destas instrugoes resultara em morte, ou ferimentos graves.

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ELEKTRIK ARKI TEHLIKESI

e Bu ekipmanin uygun donanim kilavuzunda belirtilen 6zel kosullar altinda olmadigi surece,
herhangi bir kapagi veya kaplyi agmadan ya da herhangi bir aksesuari, donanimi, kabloyu veya
}(eli takmadan veya gikarmadan once bagh aygitiar dahil tim ekipmanlarin gii¢ baglantilarini

esin.

e Gosterilen ?/erlerde ve belirtildiginde gliclin kapal oldugunu onaylamak igin her zaman uygun
ozellikte voltaj algilama aygiti kullanin.

e TUm kapaklari, aksesuarlari, donanimi, kablolari ve telleri yerlerine takin ve sabitleyin ve
ekipmana gli¢ vermeden 6nce uygun toprak baglantisinin bulundugunu onaylayin.

e Bu ekipmani ve varsa iligkili triinleri calistirirken yalnizca belirtilen voltaji kullanin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.
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OMNACHOCTb NOPAXEHWUA SNEKTPUYECKMM TOKOM, B3PbIBA UK BCNbILLKK AYTU

o [NonHOCTBLIO OTKMKYMTE 3MEeKTponMTaHe oT Bcero 060pyaoBaHus, B TOM YMCIE NOAKMHOYEHHbIX
YCTPOWCTB, A0 CHATUS MOBbIX KPbILIEK UNW ABEPe UMu A0 YCTAHOBKU UMW AEMOHTaxa Mobbix
crnomMoraTternbHbIX YCTPOWCTB, annapaTtypbl, kabene unu npoBodoB, 3a UCKIYEHNEM 0CObbIX
CUTyaLWii, yka3aHHbIX B PyKOBOACTBE MO annapaTHon YacTu JaHHOro O60pyAOBaHMﬂ.

e B yKasaHHbIX MecTax v ycnosusix o6si3aTenbHO UCNoNb3ynTe obnagaroLLmii COOTBETCTBYOLLIMMMN
XapaKkTepuUCcTUKamMu AaTtymK HanpsXkeHnsa Ans npoBepKn OTKNIOYEHUS SNEKTPONUTaHUA.

e YCTaHOBUTE Ha MECTO U 3aKpenuTe BCe KPbILLKW, BCMOMOraTesbHble YCTPOICTBa, annaparypy,
kabenu 1 npoeoAa 1 40 nogayv anekTponuTaHnsa Ha obopyaoBaHMe ya0CTOBEPLTECh B HANNYMK
Haanexaulero 3a3emMrnsoLlero coeanHeHuns.

o [1na anekTponuTaHns AaHHoro o6opyaoBaHNs 1 NMiobbix CBA3AHHbLIX C HUM U3AENUiA UCNONb3ynTe
WCTOYHUKM 3NEKTPONUTAHNA NOAXOAALLEro HanpsXXeHns.

Heco6niogeHne 3TUX WHCTPYKUMA NpUBeAEeT K CMepTenbHOMY WCXoay Wnu
cepbe3Hol TpaBMe.
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POTENTIAL FOR EXPLOSION

e Only use this equipment in non-hazardous locations, or in locations that comply with Class |,
Division 2, Groups A, B, C and D.

e Do not substitute components which would impair compliance to Class | Division 2.

e Do not connect or disconnect equipment unless power has been removed or the area is known to
be non-hazardous.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TOK COFY, XXAPbINY HEMECE OOFAINbIK XXAPKbIIT KAYTI BAP

e Kes kenreH kaknaktapael ally Hemece eciktepai any s 6onmaca ke3 KenreH Kocasnkbl
Kypangapasl, xababikTbl, kaberbaepai Hemece cbiMaapabl OpHaTy Hemece any anabiHaa Gykin
XabAbIKTbIH, COHbIH iLLiHAE KOChIFaH KypbinFblnapablH KyaTblH TOMbIFbIMEH OLLIPY KEPEK (TEK OChl
*abablK YLWIiH TUICTi )abapblk HyCkaynbiFbIHAa KepCeTINreH xafgannapabl KocnaraHaa).

e Hyckay OepinreH keafe KyaTTblH OLUIpyni eKeHiH pacTay YLiH TUiCTi HoMUHanapl kepHeyi 6ap
[ATYUKTI NanganaHbliHbI3.

e baprbik KaknakTapzbl, kocankel Kypanaapabl, xabablkTbl, kabenbaepai *eHe cbiMaapabl kanta
OpHaTbIHbI3 XoHe GekiTiHi3, CeiTIn KypbInfbiFa KyaT 6epy angbiHAa TUICTI xepre KocbinbiM 6ap
EKEHIHEe KO3 XKETKI3iHi3.

e Ocbl XabablKTbl XaHe ke3 KenreH GavnaHbICTbl eHiMAepAi naiganaHFaH4a Tek KepceTinreH
KepHeyZi nanaanaHblHpbI3.

Byn Hyckaynapabl opblHAaMay enimre Hemece aybIp XapakaTka akenepi.
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RISQUE D’EXPLOSION

e N'utilisez cet équipement que dans les zones non dangereuses ou conformes a la Classe |,
Division 2, Groupes A, B, C et D.

e Ne remplacez pas les composants susceptibles de nuire a la conformité a la Classe |, Division 2.

e Assurez-vous que I'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de
connecter ou de déconnecter I'équipement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

EXPLOSIONSGEFAHR

e Dieses Gerat ist ausschlieBlich _in_gefahrenfreien Bereichen oder in Gefahrenbereichen der
Klasse |, Division 2, Gruppen A, B, C'und D zu verwenden. . L

. WecE§e nt Sie keine Komponenten aus, die die Konformitat mit Klasse |, Division 2, beeintrachti-

en konnten.

e Schlielen Sie ein Gerat nur an bzw. trennen Sie die Gerateverbindung nur, wenn Sie das Gerat
zuvor von der Spannungsversorgung getrennt haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffen-
den Bereich keine Gefahr besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

POSIBILIDAD DE EXPLOSION

e Este equipo se debe utilizar Gnicamente en ubicaciones no peligrosas o en instalaciones de
conformidad con Clase |, Divisién 2, Grupos A, B, C y D.

o No sustituya componentes que puedan anular la conformidad con la Clase I, Division 2.

e No conecte ni desconecte el equipo a menos que haya quitado la alimentacion eléctrica o esté
seguro de que la ubicacion no es peligrosa.

El incumplimiento de estas instrucciones podra causar la muerte o lesiones serias.

PERICOLO DI ESPLOSIONE

e Utilizzare la presente agparecchiatura solo in ambienti sicuri o in ambienti conformi alla Classe |,
Divisione 2, Gruppi A, B, C e D.

e Non sostituire i componenti in quanto questa operazione potrebbe pregiudicare la conformita
delle apparecchiature ai requisiti di Classe I, Divisione 2.

e Non collegare né scollegare le apparecchiature a meno che non sia stata disattivata
I'alimentazione o non sia stato accertato che I'area non & soggetta a rischi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provochera morte o gravi infortuni.

PERIGO DE EXPLOSAO

e Somente use este equipamento em locais ndo perigosos ou em locais que cumprem a Classe |,
Diviséo 2, Grupos A, B, C e D.

o Nao substitua os componentes que poderiam dificultar o cumprimento da Classe |, Divisao 2.

e Nao conecte ou desconecte o equipamento a menos que a energia tenha sido removida ou o
local seja reconhecido como néo perigoso.

A nao observancia destas instrugoes resultara em morte, ou ferimentos graves.

PATLAMA OLASILIGI
e Bu ekipmani yalnizca tehlikeli olmayan yerlerde veya Sinif |, Bélim 2, Grup A, B, C ve D’ye uyan
erlerde kullanin.
e Bilesenleri, Sinif I, Bélim 2 ile uyumu engelleyecek bilesenlerle degistirmeyin.
e Gi¢ cikarilimadigi veya konumun tehlikesiz oldugu bilinmedigi sirece ekipmani baglamayin ve
baglantisini kesmeyin.
Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.
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o RESELSMIAEME | 2 X, HA. B, C D ftAFEAARE,

o BUEIRAN, XABERIER | & 2 XEEXHIE.

o [RIFBI FERIRSEEMELRK, SNiEZERLERMTHSEIEE.

FEELRIAIBISSHA RGBT,

OMACHOCTb B3PbIBA

e Vicnonb3oBaHue AaHHOrO 06OpyAOBaHUSA AONYCKAETCs TOMNLKO Ha 6e30nacHbIx 06beKkTax unmu Ha
obbekTax, oTBevarLmx TpeboBaHusim knacca |, pasgena 2, rpynn A, B, Cn D.

. 3anpeu.|a§'rc;| 3aMeHa KOMMOHEeHTaMW, HapyLwaloWwmuMm cooTBeTCTBUE TpebGoBaHusiM knacca |,

asgena 2.

e PaspeluaeTtcs nofknioyeHne 1 oTcoeanHeHne o60pya0BaHNA TOMLKO MPU_CHATOM NUTaHWUK, a
Takke B Cry4ae, eCnv OHO BbINOMNHSETCS B 30He, XapaKTepu3ytoLLencs kak GesonacHas.

HecoGntoaeHune 3Tux ykasaHuin npuBeAeT K CMEPTU UMK Cepbe3HbIM TpaBMaM.

XAPbBINY bIKTUMANObIFbI

e byn xabapIKTbl Tek kayincia anmakTapaa Hemece A, B, CxoHe D TonTapblHbIH 2-Lwi 6enimiHiH, 1-Lwi
CbIHbIObIHA Call KeneTiH aMakTapaa FaHa KonfaHblHbI3.

© 2-11i 6eniMHiH I-Li CbiHbIObIHA calt KenMeWTiH kypamaacTapabl 6ackackiHa aybICTbIpMaHbI3.

e KyaT axblpaTbinMaca Hemece aymak kayinTi emec ekeHi 6enrini 6onmaca, xabaplKTbl KOCnaHbI3
HeMece axblpaTnanbi3.

Byn Hyckaynapabl opbiHgamay ernimMre Hemece aybip XapakaTka akenegi.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel.

No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.
L'installation, I'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent étre assurées
par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences
de I'utilisation de ce matériel.

Elektrische Geréate durfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider

Electric haftet nicht fir Schéden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.

@ La instalacion, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberan ser realizados sélo
por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso
de este material.

Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a

personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilita per qualsiasi conseguenza

derivante dall'uso di questo materiale.

© 2025 Schneider Electric. All rights reserved.

®

@ BSRENRE, BME, SENEEP TIFURTEISARIUT, Schneider Electric AFdEMR T EAAERIATS RAYEEER.

A instalacao, utilizagdo e manutengdo do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal
qualificado. A Schneider Electric ndo assume qualquer responsabilidade pelas consequéncias resultantes da
utilizagéo deste material.

Elektrikli cihazlarin montaji, kullanimi, bakimi ve muhafazasi sadece kalifiye elemanlar tarafindan yapilmahdir. Bu
materyalin kullanimindan kaynaklanabilecek herhangi bir durum igin Schneider Electric herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir.

S ARRIEERSHESRENFISTIMER ELRREBRAAAIRNAR, (TR 2E) IR RIFEHRIERNEI,
\/CTEHOBKBY aKkcnnyatauus, peMoHT 1 OsCﬂy)KVIBaHMe ANEeKTpU4ecKoro 060py,ClOBaHIA5! MOXET BbINOMHATLCA TOMBKO
kBanubuumpoBaHHbiMK anekTpukamu. Komnanusi Schneider Electric He "HeceT HWKakoil OTBETCTBEHHOCTW 3a
Kakue-nnbo nocneacTBna aKcnyataunn atoro OGODY,QOBBHMH.

OnekTp xabablKTbl Tek BinikTi KblameTkepnep opHaTybl, nanaanaHybl, KbIBMET KepCeTyi XeHe TexHUKanblK KbiameT
KepceTyi kepek. Schneider Electric ocbl matepuaniel naiganaHyaaH TyblHaaFaH ew6ip canpapnapra kayanTbl
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TM241 Ethernet | CANopen Master Digital Inputs Digital Outputs Cartridge | Power Supply
TM241C24R No No .
8 fast inputs 4 fast transistor source outputs
TM241CE24R | Yes No 6 regular inputs 6 relay outputs 1 100...240 Vac
TM241CEC24R| Yes Yes 50/60 Hz
TM241C40R No No 8 fast inpyts, 4 fast transistor source outputs 2
TM241CE40R Yes No 16 regular inputs 12 relay outputs
14/15 16
— A

1 - Run/Stop switch
2 - SD Card slot
3 - Battery holder
4 - Cartridge slot 1 (40 I/O model, cartridge slot 2)
5 - LEDs for indicating 1/O states
6 - USB mini-B programming port
7 - Clip-on lock for 35-mm (7.38 in.)
top hat section rail (DIN rail)
8 - Output terminal block
9 - CANopen Line termination switch
10 - 100...240 Vac 50/60 Hz power supply
11 - CANopen port
12 - Ethernet port
13 - Status LEDs
14 - Serial line port 1
15 - Serial line port 2 terminal block
16 - Input terminal block
17 - Protective cover
18 - Locking hook (Lock not included)

1 - Interruptor Run/Stop (Ejecutar/Detener)

2 - Slot para tarjeta SD

3 - Soporte de la bateria

4 - Slot para cartucho 1 (para el modelo de 40 E/S,
slot para cartucho 2)

5 - LED para indicar los estados de E/S

6 - Puerto de programacién USB mini-B

7 - Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN)
de 35 mm (1,38 in)

8 - Bloque de terminales de salida

9 - Conmutador de final de linea CANopen

10 - Fuente de alimentacion de 100...240 VAC 50/60 Hz

11 - Puerto CANopen

12 - Puerto Ethernet

13 - LED de estado

14 - Puerto de linea serie 1

15 - Bloque de terminales del puerto 2 de linea serie

16 - Bloque de terminales de entrada

17 - Cubierta protectora

18 - Gancho de sujecion (cierre no incluido)

@

@

@ 1 - Galistirma/Durdurma anahtari
2 - SD Karti yuvasi
3 - Pil tutucu
4 - Kartus yuvasi 1 (40 G/G modeli, kartus yuvasi 2)
5 - G/C durumlarini gésteren LED'ler
6 - USB mini-B programlama baglanti noktasi
7 - 35mm (1,38 in¢) sapkali kesit ray (DIN ray)
icin Klipsli kilit
8 - Cikis terminal blogu
9 - CANopen Hat sonlandirma anahtari
10 - 100...240 VAC 50/60 Hz glic kaynagi
11 - CANopen baglanti noktasi
12 - Ethernet baglanti noktasi
13 - Durum LED'leri
14 - Seri hat baglanti noktasi 1
15 - Seri hat baglanti noktasi 2 terminal blogu
16 - Giris terminal blogu
17 - Koruyucu kapak
18 - Kilitteme kancasi (Kilit birlikte veriimez)

@ 1 - Icke Kocy/TokTaTy KOCKbILLbI

2 - SD kapTacblHbIH YALIbIFbI

3 - barapes ycTafbiw

4 - 1-wi kapTpuaX yawelFbl (40 E/LW ynrici,
2-11i KapTPUAX YSALLbIFbI)

5 - E/WL kyrnepiH kepceTeTiH Xapblk anoatapb!

6 - USB mini-B 6argapnamanay noptbl

7 - 35 MM (1,38 groiim) xorapfbl 6eT 6enimiHiH,
GarbiTTarblwbiHa (DIN GaFbITTaFblLLbl) apHanfaH
KbICKbILL KyITbIM

8 - Lbifbic Tywicne 6norbl

Schnider | m m - W

- Interrupteur Run/Stop

- Emplacement de la carte SD

- Logement de la batterie

- Emplacement de cartouche 1 (modéle 40 E/S,
emplacement de cartouche 2)

- Voyants indiquant I'état des E/S

- Port de programmation USB mini-B

- Systéme de verrouillage encliquetable
pour rail oméga de 35 mm (rail DIN)

8 - Bornier de sorties

9 - Commutateur de terminaison de ligne CANopen

10 - Alimentation 100...240 Vac 50/60 Hz

11 - Port CANopen

12 - Port Ethernet

13 - Voyants d'état

14 - Port de ligne série 1

15 - Bornier port 2 de ligne série

16 - Bornier d'entrées

17 - Capot de protection

18 - Crochet de verrouillage (verrou non fourni)

NoT AWN-=

1 - Interruttore Run/Stop
2 - Slot SD Card
3 - Supporto batteria
4 - Slot 1 cartuccia (Modello 40 I/O, slot 2 cartuccia)
5 - LED di indicazione stato degli I/O
6 - Porta di programmazione USB mini-B
7 - Graffa di aggancio per la guida top hat
da 35 mm (7.38 in.) (guida DIN)
8 - Morsettiera d'uscita
9 - Commutatore di terminazione linea CANopen
10 - Alimentazione 100...240 Vac 50/60 Hz
11 - Porta CANopen
12 - Porta Ethernet
13 - LED di stato
14 - Porta 1 linea seriale
15 - Morsettiera porta 2 linea seriale
16 - Morsettiera d'ingresso
17 - Coperchio di protezione
18 - Gancio di chiusura (Lucchetto non incluso)

1 - Run/Stop FF&

2 - SD Rt

3 - EIthEE

4 -RfE1 (40 110 IS, KiE2)

5 - 57 110 JRZHY LED

6 - USB mini-B 4Rigim0]

7 -35-K (1.3835Y) TRIBEESH
(DIN S4,) EIEaH

8 -Igim IR

9 - CANopen &g %

10 - 100...240 Vac 50/60 Hz E8J&

11 - CANopen i

12 - LK%

13 - K LED

14-Bgimil

15 - B{TERKIRO 2 iR

16 - AR LR

17 - 3=
18 - #i (FBAHH)

9 - CANopen xeniciH TOKTaTy axblpaTKbILLbl

10 - 100...240 B 50/60 Hz arHbIMarnbl TOK KyaT kea3i
11 - CANopen noptbl

12 - Ethernet nopThbl

13 - Ky xapblk gnoaTapbl

14 - 1-wwi cepmsAnbIK Xeni NopTbl

15 - 2-wwi cepusnbIk xeni NopTbIHbIH Tyricne 6norbl
16 - Kipic Tynicne 6norbl

17 - Kopfarbill Kaknak

18 - KynbinTay inreri (Kynbin kKamTbliMaraH)

1 - Run/Stop-Schalter

1 - Executar/Interromper switch

@ 1 - CBeToamoabl COCTOSIHUSA

2 - SD-Kartensteckplatz
3 - Batteriehalter
4 - Steckmodulfach 1
(Modell mit 40 E/A: Steckmodulfach 2)
5 - LEDs zur Anzeige des E/A-Zustands
6 - Programmieranschluss USB-mini-B
7 - Halteclip fir 35-mm-Trageschiene (DIN-Schiene)
8 - Klemmenleiste (Ausgang)
9 - CANopen-Leitungsabschlussschalter
10 - 100...240 VAC 50/60 Hz -Spannungsversorgung
11 - CANopen-Anschluss
12 - Ethernet-Anschluss
13 - Status-LEDs
14 - Serieller Leitungsanschluss 1
15 - Serieller Leitungsanschluss 2,
Klemmenleiste
16 - Klemmenleiste (Eingang)
17 - Schutzabdeckung
18 - Rasthaken (Schloss nicht enthalten)

2 - Slot de cartdo SD

3 - Suporte de bateria

4 - Slot de cartucho 1 (modelo de E/S 40, slot de cartucho 2)

5 - LEDs para indicar estados de E/S

6 - Porta de programacéo mini-B USB

7 - Tranca de encaixe para trilho da segao de fixacédo
de 35 mm (trilho DIN)

8 - Bloco terminal de saida

9 - Alternador de terminagao de linha CANopen

10 - Fornecimento de energia 100...240 Vac 50/60 Hz

11 - Porta CANopen

12 - Porta de Ethernet

13 - LEDs de status

14 - Porta de linha serial 1

15 - Porta de linha em série 2 - bloco terminal

16 - Bloco terminal de entrada

17 - Cobertura protetora

18 - Gancho de bloqueio (Tranca n&o incluida)

2 - Cnot SD-kapTbl
3 - [depxaTtenb 6aTapeun
4 - Cnot BcTpauBaemoro moayns 1
(mopenb Ha 40 BXxOOOB-BbIXOAOB,
CMoT AN BCTpaMBaemoro Mogyns 2)
5 - CBeToaMOAbl MHAVKALMW COCTOSIHUSI BBOAA-BbIBOAA
6 - Mporpammupytowmin nopt USB MuHn-B
7 - MpucTermsatowmicsa dpukcatop Ans 35-mm
(1,38 drotima) penku TaBposoro npocpuns (DIN-peikn)
8 - BbixogHas kneMmHas konogka
9 - MNepekntoyaTens noakntoveHuns nuHuin CANopen
10 - ncTouHmK anektponutanms 100...240 B 50/60 Hz
rNnepemMeHHoro Toka
11 - MopTt CANopen
12 - MopT Ethernet
13 - CBeToAMOabI CUCTEMBI
14 - MMopT nocnepoBaTenbHOW NHUK 1
15 - KnemmMHas konogka nopta 2 nocnefoBaTenbHON
NMHUN
16 - BxogHas kneMmHas konogka
17 - 3awmTHas Kpbiwka
18 - dukcypytoLLmin Kptok (chukcaTop He NocTaBnsieTcst)
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UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

e Use appropriate safety interlocks where personnel and/or equipment hazards exist.

e Install and operate this equipment in an enclosure appropriately rated for its intended
environment and secured by a keyed or tooled locking mechanism.

e Power line and output circuits must be wired and fused in compliance with local and national
regulatory requirements for the rated current and voltage of the particular equipment.

e Do not use this equipment in safety-critical machine functions unless the equipment is
otherwise designated as functional safety equipment and conforming to applicable
regulations and standards.

e Do not disassemble, repair, or modify this equipment.

e Do not connect any wiring to reserved, unused connections, or to connections designated as
No Connection (N.C.).

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or

equipment damage.

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L’EQUIPEMENT

e En cas de risques de lésions corporelles ou de dommages matériels, utilisez les verrous de
sécurité appropriés.

o Installez et utilisez cet équipement dans une armoire de classe appropriée a I'environnement
prévu et sécurisée par un mécanisme de verrouillage a clé ou a outil.

e Les circuits d’alimentation et de sortie doivent étre cablés et protégés par un fusible conform-
ment aux exigences réglementaires locales et nationales pour les valeurs nominales de courant
et de tension de I'équipement concerné.

e N'utilisez pas cet équipement dans des fonctions d’automatisme de sécurité, sauf s'il s’agit d'un
équipement de sécurité fonctionnelle conforme aux réglementations et normes applicables.

e Cet équipement ne doit étre ni démonté, ni réparé, ni modifié.

o Ne raccordez aucun fil a des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention “No
Connection” (N.C.).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou

des dommages matériels.

UNBEABSICHTIGTER GERATEBETRIEB

e Bei Gefahr firr Personal und/oder Gerate sind geeignete Sicherheitssperren zu verwenden.

e Installieren und betreiben Sie dieses Gerat in einem Schaltschrank mit einer fiir den
Einsatzort geeigneten Schutzart und mit einer kodierten Sperre oder einem Verriegelungs-
mechanismus abgeschlossen werden kann.

e Netzleitung und Ausgangsschaltungen missen gemaf lokalen und nationalen Vorschriften
fur den Nennstrom und die Nennspannung des jeweiligen Gerats verdrahtet und mit einer
Sicherung geschiitzt sein.

e Verwenden Sie dieses Gerat nicht flr sicherheitskritische Maschinenfunktionen, sofern das
Gerat nicht anderweitig explizit fur einen Einsatz zur Funktionssicherheit ausgewiesen ist
und allen geltenden Vorschriften und Normen entspricht.

e Dieses Gerat darf weder zerlegt noch repariert oder verandert werden.

e Verbinden Sie keine Drahte mit ungenutzten Anschliissen und/oder mit Anschllssen, die als
“No Connection” (N.C.) / (Nicht angeschlossen) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder

Sachschéden zur Folge haben.

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

e En caso de que exista riesgo para el personal o los equipos, utilice los dispositivos de bloqueo
de seguridad adecuados.

o Instale y utilice este equipo en una carcasa con capacidad adecuada para el entorno correspondi-
ente, y que esté protegida por un mecanismo de bloqueo que use llaves o herramientas.

e La linea de alimentacion y los circuitos de salida deben estar equipados con cables y fusibles
que cumplan los requisitos normativos locales y nacionales relativos a la corriente nominal y la
tension del equipo en cuestion.

e No utilice este equipo en funciones de maquinaria criticas para la seguridad a no ser que esté
disefiado como equipo de seguridad funcional y siga los estandares y las normas correspondientes.

o No desmonte, repare ni modifique este equipo.

e No conecte ningln cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas
como No Connection (N.C.).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o

dafo al equipo.

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA

e In caso di rischio di danni alle persone e/o alle apparecchiature, utilizzare i necessari
interblocchi di sicurezza cablati.

e Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un cabinet di classe appropriata per
I'ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi
strumenti.

e La linea di alimentazione e i circuiti di uscita devono essere cablati e dotati di fusibili in
conformita con i requisiti delle norme locali e nazionali applicabili relative alla corrente e alla
tensione nominale dell'apparecchiatura specifica.

o Non utilizzare questa apparecchiatura per funzioni macchina critiche per la sicurezza, a
meno che sia stata specificamente progettata come apparecchiatura funzionale per la
sicurezza e in conformita alle regolamentazioni e standard in vigore.

e Non smontare, riparare o modificare I'apparecchiatura.

e Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate
come “No Connection” (N.C.).

Il mancato rispetto di queste istruzioni puo provocare morte, gravi infortuni o

danni alle apparecchiature.

OPERACAO INVOLUNTARIA DO EQUIPAMENTO

e Use os travamentos de seguranca apropriados onde houver perigo para o pessoal e/ou para o
equipamento.

e Instale e utilize este equipamento em um local calibrado adequadamente para o ambiente
pretendido e protegido por um mecanismo de seguranga chaveado ou usinado.

e Alinha de energia e os circuitos de saida devem ser conectados e soldados de acordo com as
exigéncias regulamentares local e nacional para a corrente e voltagem nominais do
equipamento especifico.

e Nao use este equipamento para fungdes que exijam seguranca critica, a menos que este
equipamento seja designado como de seguranga funcional e esteja em conformidade com as
regulamentacdes e padrbes aplicaveis.

e Nao desmonte, repare ou modifique este equipamento.

e Nado conecte nenhum fio a conexdes reservadas ou ndo usadas ou a conexdes designadas
como “No Connection” (N.C.).

A n3o observéncia destas instrugées pode provocar a morte, ferimentos graves, ou
danos no equipamento.

EKIPMANIN YANLISLIKLA CALISMASI

e Personel ve/veya ekipman igin tehlike bulunan durumlarda uygun giivenlik kilitleri kullanin.

e Bu ekipmani amaglanan ortami igin uygun siniflandirmaya sahip ve anahtarli veﬁa aragli bir
kiliteme mekanizmasiyla giivenli hale getirilmis bir muhafaza igine monte ederek calistirin.

e Gl hatti ve cikis devreleri igin, s6z konusu ekipmanin anma akimi ve voltajiyla ilgili yerel ve
ulusal diizenlemelere uygun kablolar ve sigortalar kullaniimalidir.

e Ekipman fonksiyonel guvenlik ekipmani olarak atanmadigi ve yrirllikteki diizenlemelere ve
standartlara uyulmadigi silirece bu ekipmani guvenligin kritk oldugu makine
fonksiyonlarinda kullanmayin.

e Bu ekipmani parcalarina ayirmayin, onarmayin ve modifiye etmeyin.

o Ayrilmis, kullaniimayan baglantilara veya “No Connection” (Baglanti Yok, N.C.) olarak
gosterilen baglantilara herhangi bir kablo baglamayin.

Bu talimatlara uyulmamasi oliime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi

hasara yol agabilir.

BIMSIRSIRE

o IEEFEASH SHREBRAERRSENREERL,

o ERFE AR EIE TRIFTAEE R BB AR R SR MDA AT LR FAIRE,

o M?ﬁ@%%}&%ﬂg%iﬁ)"&ﬂiﬂﬂﬁﬁiﬁﬁ:gﬁfﬁaiﬁ%ﬂEEEE’\J%')T',/'ZE, XN HEB BRI T

2 TR,

o BT EUERIFESIWSENEPHERRRE, RIFZRERIEEANERER
BEEERIEIFIIE,

o 5/DIRIE, (EIERMERIRE,

o EDBHILIRERECRBIORAIEER, SERA" TEE (N.C) FIEER.

FEfE LRiAEATHESHA RGTEIRSIRIT.

HENPEOAHAMEPEHHOE BKNIOYEHUE OBOPY[JOBAHUA

o [pu Hanuuum yrpo3 Ans nepcoHana u (unu) oBGopyAoBaHUS UCMONb3ynTe NoaxoasLmne
CUCTEMbI B3aMHOW GIIOKMPOBKU.

e YCcTaHoBKa U aKkcnnyaTauwsi AaHHOro o6opyAoBaHNs AOSKHbLI OCYLLECTBNSTLCS B Kopryce,
NPUroAHOM AJ1S YCIOBUI OKpyxatollei cpeabl U UKCUPYEMOM C MOMOLLbIO  3arOpHOro
MexaHu3ma, GroK1pyemoro KIo4oM Unu cnelyanbHbIM UHCTPYMEHTOM.

e [NpoBoaka ¥ 3awuTa NNaBKUMU NPELOXPaHUTENSIMU CUMOBON JIMHUN U BLIXOAHBIX Lienen
[OOMKHBI BbIMOMNHATLCA B COOTBETCTBUU C MECTHBIMU U HALMOHANbHLIMUA HOPMAaTUBHBIMU
TpeGoBaHNAMM K KOHKPETHOMY OGOpYAOBaHWIO C ykasaHHbIM HOMWHAmbHbIM TOKOM W
HanpskeHeM.

e He ponyckaeTcs wncnonb3oBaHWe 3Toro obopynoBaHus Ans obecrneyeHus yHKUM
MaLLUMHHOrO 06OPYAOBAHUSA, KPUTUHECKN BaXKHBIX C TOYUKM 3peHnst 6e3onacHoCcTu.

e He pasbupaiite, He peMOHTUPYIiTe U He MoANDULMPYIiTe 3TO 06opyaoBaHMe.

e He nogknioyaTb NPOBOAHUKM K  HEWUCMNONMb3yeMbiM  KNemMam — u/wnu
MapkupoBaHHbIM Hagmuckto “No Connection (N.C.)" (CoeavHeHne oTcyTCcTBYET).

HecoGniopgeHune 3TUX MUHCTPYKLMIA MOXET NPMBECTU K CMePTU, Cepbe3HOM TpaBMe

Wy NoBpexaeHnio o6opyaoBaHus.

Knemmam,

XXABObIKTbIH KE3OEUCOK XX¥MbIC ICTEYI

e KbiameTkepnepre xaHe/Hemece xabablkka kayintep 6ap 6onca, TWicTi kayinciagik KynbinTapbiH
naviganaHbiHpl3.

o byn xababIKTbIH OpHATBINYbl MEH KONAaHbINybl KOpLUaFaH opTa XardainapbiHa Colkec KeneTiH
XOHe KiNT Hemece apHaibl KypariMeH KynbinTanaTtblH KOPMyCTbIH iLiHAE Ky3ere acbipbinybl
THic.

e KyaT >XeniciHiH »aHe LWbIfbiC Ti3bekTepaiH CbiMAaapbl XaHe cakTaHAbIPFbIlUTapbl HaKTbl
XababIKTbIH HOMUHANAb! TOTbl MEH KePHeYiHe KOMbINAaTbIH XXepPrinikTi )koHe YNTTblKk HOPMaTUBTIK
Tanantapra cai 6onybl kepek.

o byn xababIkThl Kayincisaik MaHb3abl MalvHa yHKUMsNapbiHaa nanganaHbaqp!3.

o byn xababikTbl BenLekTeMeHi3, eHaeMeHi3 Hemece e3repTneHis.

e CbiMaapabl nNanganaHbIiNManTbiH - Tynicnenepre >keHe/Hemece
(Kocbinbim xok (K.)K.))” Aen kepceTinreH Tyicnenepre xarfamaHbi3.

“No Connection (N.C.)

Byn Hyckaynapabl opbiHAamay eniMre Hemece aybIp kapakatka si 6onmaca
XabAbIKTbIH 3aKbiMAanybIHa akenegi.

==

Mounting / Montage / Montage / Montaje / Montaggio / Montagem / Montaj / Z2& / MonTax / OpHaTy

Top hat section rail / Rail oméga / Trageschiene / Carril DIN / Guida della sezione profilata Top hat / Trilho da segéo de fixagdo / Ust baglik béliimii rayi
]ﬁm%imsg%m |/ Peiika TaBpoBoro npocuns / XXoraprbl 6eT 6enimiHiH 6aFbITTarbIWbI

mm ~
TnooeN 15 , 15
S T o059 1 059
3 1’5 o3 115 ©
82 006 Sl 0.06 S X H
L 3 3 \ AN
0.04 0.04
Panel / Panneau / Platte / Panel / Pannello / Painel / Paneli / [E#R / NaHens / TakTa
TM241Ceee24e TM241Ceee40e
M4 x 6/8 mm mm 2x@4,3 2x@4,3
0.24/0.37 in\ n. 2x@0.17 159 2x@0.177  4g0
== | 5.91 | 7.09
i : e o
N N
3 o ) 8 o )
138 178
5.43 7.01
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[a7] [a7]

<

06666666668

06666666666

N M Place any TM2 module(s) at the end of your configuration after any TM3 module(s). / Placez le ou les modules TM2 a
Y la fin de votre configuration apres le ou les modules TM3. / Installieren Sie TM2-Module am Ende Ihrer Konfiguration
A hinter TM3-Modulen. / Coloque los médulos TM2 al final de la configuracion siempre después de los médulos TM3.

Posizionare qualunque modulo TM2 al fine della configurazione dopo qualunque modulo TM3. / Coloque os médulos

TM2 no fim da sua configuragéo, depois dos médulos TM3. / Herhangi bir TM2 modiiliini, herhangi bir TM3

modiiliinden sonra yapilandirmanizin sonuna yerlestirmeyin. / Ee B45sRATEGIE TM2 #&RERRE TM3 &5,

Mpw 3aBepLUeHUN KOHUrYpUpoBaHWS ycTaHaenneaTe Moaynu(-b) TM2 nosaan mogyneii(-s) TM3.

Kes kenreH TM2 Mopynb(aep)iH KoHdUrypaumsiHblH CoHplHAA ke3 kenreH TM3 moaynb(aep)iHeH KewiH KOMbIHbI3.

0O <

Pitch 5.08 mm / Pas de 5,08 mm / Raster 5,08 mm / Paso de 5,08 mm / Passo 5,08 mm
Espacamento 5,08 mm / Aralik 5,08 mm / #2{iF 5.08 2K / War 5,08 mm / Apanbik 5,08 mm

7
mm —— e = = ==t— (\ @m
- —— = = | D=
in. @‘ == == = @35mm (0.14in.) | c
mm? [0.2..25 [ 0.2..25]0.25..25[025..25] 2x02..1 | 2x02..15 | 2x025.1 | 2x05..1.5 N-m 0.5..0.6
AWG [ 24..14 | 24..14 [22..14 |22..14 2x24..18 | 2x24..16 2x22..18 2x20..16 Ib-in 4.42..5.31

Use copper conductors only. / N'utilisez que des conducteurs cuivre. / Nur Kupferleiter verwenden. / Sélo utilice conductores de cobre.
Usare unicamente conduttori in rame. / Use somente condutores de cobre. / Yalnizca bakir iletkenler kullanin. / {5 47 5:4k .
[onyckaeTcs ncnosib3oBaHue TomNbKo MEAHbIX NPOBOAHWUKOB. / TeK MbIC eTKi3riluTepai nanganaHbiHbI3.

A Power supply / Alimentation / Spannungsversorgung / Fuente de alimentacion / Alimentatore / Fornecimento de energia
Gii¢ Kaynagi / H8j[& / 9nektponutanue / KyaT kesi

247 |(§ ?0 mm | (*): Type T fuse / Fusible de type T / Sicherung
. Typ T/ Fusible tipo T/ Fusibile tipo T

Tipo de fusivel T/ T tipi sigorta / T BYAKTES

[naekun npegoxpanHuTens Tuna T

T TypiHe xaTtaTbiH CakTaHObIPFbILL

@ 1,5 mm2min.
AWG 14 max.

~ 100...240 V
50/60 Hz

Make the power supply wiring as short as possible. / Réalisez un cablage le plus court possible.
Die Verkabelung der Stromversorgung so kurz wie méglich halten.

El cableado de alimentacion debe ser tan corto como sea posible.

Eseguire un cablaggio piu corto possibile per I'alimentazione di corrente.

A fiagdo do fornecimento de energia deve ser a mais curta possivel.

Glic kaynagi kablosunu mimkiin oldukga kisa tutun. / &5 4 50 A5 26 1K

[inuHa NpOBOAHWMKOB MUTAHKSA AOMKHA ObITb KaKk MOXHO Gornee KOPOTKOM.

KyaT ke3i cbiIMaapblH MYMKIHAIMHLLE KbiCKa €TiHi3.

EAV48551 06 Schneider
09 - 2025 418 PElectric
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POTENTIAL OF OVERHEATING

AND FIRE

e Do not connect the equipment
directly to line voltage.

e Use only isolating PELV power
supplies to supply power to the
equipment.

RISQUE DE SURCHAUFFE ET

D’INCENDIE

e Ne connectez pas I'équipement
directement a la tension du
secteur.

o N'utilisez que des alimentations de
type PELV pour I'équipement.

UBERHITZUNGS- UND

BRANDGEFAHR

e Die Gerate diirfen nicht direkt an
die Netzspannung angeschlossen
werden.

e Verwenden Sie fiir die Spannung-
szufuhr flr die Gerate nur isolierte
PELV- Spannungsversorgungen.

POSIBILIDAD DE

SOBRECALENTAMIENTO E

INCENDIO

e No conecte el equipo directamente
ala tension de linea

e Utilice sélo fuentes de alimentacion
PELV aisladas para proporcionar
alimentacion al equipo.

RISCHIO DI
SURRISCALDAMENTO E
INCENDIO

e Non collegare [I'apparecchiatura

direttamente alla tensione di linea.

e Alimentare le apparecchiature, solo
con tensioni isolate ultrabasse
PELV.

energia com PELV de isolamento

para fornecer energia ao
equipamento.
A nao observancia destas

instrugcdes pode provocar a
morte, ferimentos graves, ou
danos no equipamento.

kullanin.

Bu talimatlara uyulmamasi

TEE LRI SHARGT

6liime, agir yaralanmalara veya | 88 iR1F

ekipmanda maddi
acabilir.

hasara yol

Failure to follow these instruc-|Le non-respect de ces instruc-|Die  Nichtbeachtung dieser |El incumplimiento de estas|ll mancato rispetto di queste
tions can result in death, serious |tions peut provoquer la mort, |[Anweisungen kann Tod, |instrucciones puede causar la |istruzioni pudé provocare morte,
injury, or equipment damage. des blessures graves ou des |schwere Verletzungen oder|muerte, lesiones serias o dafio [gravi infortuni o danni alle
dommages matériels. Sachschaden zur Folge haben. |al equipo. apparecchiature.
RISCO DE ASIRI ISINMA VE YANGIN SEFIARESE OMNACHOCTb NEPEFPEBA U KbI3bIMN KETY XXOHE ©PT
SOBREAQUECIMENTO E OLASILIGI o IS S i, | TOKAPA bIKTUMANAbIFbI BAP
INCENDIO e Ekipmani dogrudan hat voltajina o E{UEA PELV [BEEENIRE|® He nogknovanTe Moaynm o)Ka6/Jb|_KTap/:|b| Tikenen xeni
e N&o conecte os equipamentos baglamayin. - HanpsIMylo K UCTOYHWMKY CETEBOTO | KepHeyiHe XanFamaHbi3.
diretamente a voltagem de linha.  |e Ekipmana gl¢ saglamak igin e HanpskeHns. _|® Xabapiktapra kyaT 6epy ywiH Tek
e Use somente fornecimentos de| Sadece izoleli PELV gig kaynaklari o [ina  snekTponuTanus  mopynei | okwaynaiteiH PELV kyaT keasepiH

UCMonb3ynTe TONbKO U30NMUpyeMble
UCTOYHMKM anekTponuTanus 3CHH.

HecobniogeHune aTUX UHCTPYKLUN
MOXeT TMpUBECTU K CMepTH,
cepbe3Homn TpaBme unu
nospexaeHUo o6opyaoBaHus.

nanganaHblHbI3.

Byn Hyckaynapabl opbiHAamay
eniMre Hemece aybIp XapakaTka d
Kenegai.

NOTE: For compliance to UL requirement, use only Class Il power supplies limited to 100 VA maximum.
Conformément aux exigences UL, utilisez uniquement une alimentation de Classe Il limitée a 100 VA maximum.
Um die Konformitat mit den UL-Anforderungen zu gewahrleisten, dirfen ausschlieRBlich Spannungsversorgungen der Klasse Il (Class Il) verwendet werden,
die eine Leistungsgrenze von 100 VA aufweisen.
Para cumplir con los requisitos de UL, utilice exclusivamente fuentes de alimentacion de clase Il limitadas un maximo de 100 VA.
Per la conformita al requisito UL, utilizzare solo alimentatori di Classe Il limitati a 100 VA max.
Para a conformidade com o requisito UL, use apenas suprimentos de alimentagdo Classe Il até um maximo de 100 VA.
UL gereksinimine uyumluluk igin yalnizca maksimum 100 VA ile sinirl Sinif Il gli¢ kaynaklari kullanin.

BRFE UL Bk, REEERSAEAET 100 VA B Class Il EEJR,
[nsa obecneyveHns cooTBeTcTBUA TpeboBaHMsIM UL ncnonb3yiiTe TONbKO MCTOYHUKM 3nekTponuTaHus knacca Il makc. 100 BA.
UL TtananTtapbliHa cankec 6onysbl yuiH, eHkebi100 BA wekTtenreH |l knacbiHaafFbl KyaT ke3iH faHa nanganaHbiHbI3

B Digital inputs / Entrées numériques / Digitaleingange / Entradas digitales / Ingressi digitali / Entradas digitais / Dijital girisler
HZFEMA [ Undposbie Bxoabl / CaHAbIK KipicTep

TM241C24R / TM241CE24R / TM241CEC24R

10, 11,16, 17

A

05A]]

;) ))

) )0

) )

Fast input wiring

)

| 24V |OV |COM0| 10 | 1 | 12 | 13

|r_§|com1| 14 | I5

| 16 | 17 | |COM2| 18 | 19 |I10|I11|I12|I13|

Hizl giris kablolari
TRIFEMNELL

(1

(1

Cablage des entrées rapides
Verdrahtung des schnellen Eingangs
Cableado de entradas rapidas
Cablaggio ingresso rapido

Fiacdo de entrada rapida |

MpoBo/aka CKOPOCTHbLIX BXOL,0B
>Kbingam kipic ceimaapbl

)

) )

)

Y,

05A ]

)

| 24V | ov |COM0| 10 | 11 | 12 | 13

|r_§|c0M1| 14 | I5

| 16 | 17 | |COM2| 18 | I9|I10 |I11 |I12|I13|

(M

(1
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)

(1):

Kipic ceimaap (oH norvka).

(1

(1

Source wiring (negative logic) / Cablage a logique négative / Source-Verdrahtung (Strom liefernd - negative Lo il%/
Cablaggio source (logica negativa) / Fiacdo de origem (légica negativa) / Kaynak kablolar (pozitif lojik) / ;Jﬁff&%,
noruka) / Weifbic ceimaap (Tepic norvka).

Type T fuse / Fusible de type T / Sicherung Typ T/ Fusible tipo T / Fusibile tipo T/ Tipo de fusivel T/ T tipi sigorta / T BYARRFES / Mnaskuit npegoxpanuTens tuna T
T TypiHe xaTaTblH CaKTaHAbIPFbILL.

The COMO, COM1 and COM2 terminals are not connected internally / Les bornes COMO, COM1 et COM2 ne sont pas connectées en interne / Die Klemmen COMO0O, COM1
und COM2 sind intern nicht verbunden. / Los terminales COM0O, COM1 y COM2 no estan conectados internamente / | morsetti COM0, COM1 e COM2 non sono collegati
internamente / Os terminais COM0, COM1 e COM2 néo estao conectados internamente / COM0, COM1 ve COM2 terminalleri dahili olarak bagli degildir / COM0, COM1
1 COM2 i FIERERFRIBEIESRE / Ona knemm COMO, COM1 1 COM2 BHyTpEHHEE MOAKMIoYEHUe He BLINONHSAETCA /
COMO, COM1 xaHe COM2 Ty#icnenepi iLuTel KocbinMaraH.

Sink wiring (positive logic) / Cablage a logique positive / Sink-Verdrahtung (Strom ziehend - positive Logik) / Cableado de comun positivo (I6gica positiva) / Cablaggio sink
(logica positiva) / Fiagéo do coletor (I6gica positiva) / Alici kablolari (pozitif lojik) / iFtkige: (IEZ4E) / MooknioyeHve npuemMHuka (NonoxuTensHas noruka) /

Cableado de comun negativo (l6gica negativa)
(fRiB48) / NoaknioueHre MCToYHMKA (oTpuuaTerbHas
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C Relay outputs / Sorties a relais / Relaisausgange / Salidas de relé / Uscite relé / Saidas de relé / Réle cikislari / 4%FHa 285t

Bbixoabl pene / Pene wbiFbicTapbl

TM241C24R / TM241CE24R / TM241CEC24R

Relay Outputs
(1) (@) ()

Transistor Outputs

(1)

|V0+| V0-|TRO|TR1 |TR2 |TR3|AT§| |COM1| Q4 | Q5 |COM2| Q6 | Q7 |COM3

| Q8 |COM4| Q9|

2 A**

'|'_

TM241C40R / TM241CE40R

Transistor Outputs Relay Outputs

() (

() () () (1)

|V0+| VO-|TRO |TR1 |TR2 |TR3|f—§| |COM1| Q4 | Q5 | Q6

+

8 A*

I
I
+ +— | +)-

|

A

(*):
T TypiHe xaTaTblH CakTaHAbIPFbI

(**): 2 A fast-blow fuse / Fusible a fusion rapide 2 A / Flinke Schmelzsicherung 2 A / F usible

2 A hizli yanan sigorta / PRIBIEIT S 2 42/ ManouHEpPLIMOHHbI NpeaoxpaHuTenb HoMUHanoM 2 A/ 2 A Te3 iCTeH LblfaTbiH CakTaHAbIPFbILL.

(1): The terminals COM1 to COM® are not connected internally / Les bornes COM1 & COM®6 ne sont pas connectées en interne / Die Klemmen COM1 bis COM6 sind intern
nicht verbunden. / Los terminales COM1 a COMG6 no estan conectados internamente / | terminali da COM1 a COM6 non sono collegati internamente / Os terminais do
COM1 ao COMS n3o estdo conectados internamente / COM1 - COM6 terminalleri dahili olarak baglanmaz / i COM1 2 COM6 fEREBAEIE / Ans knemm ot COM1
no COM6 BHyTpeHHee nogkntoyeHve He BoinonHsetcst / COM1 - COM6 TepMmuHangapsl iluTen KocblnmaraH.

(2): Protection for inductive load / Protection contre les charges inductives / Schutz vor induktiver Last / Proteccién para carga inductiva / Protezione per carico induttivo
Protecéo para carregamento indutivo / Enduiktif yiik icin koruma / B GaEAVFIF / 3awmTa ans HAayKTUBHO Harpyaki / IHAYKTVBTI KyKTeMe YLLUiH Kopray.

A: Source wiring (positive logic) / Cablage a logique positive / Source-Verdrahtung (Strom liefernd - positive Logik) / Cableado de comun negativo (l6gica positiva)
Cablaggio source (logica positiva) / Fiagdo de entrada (I6gica positiva) / Kaynak kablolari (pozitif lojik) / iE#iEeL (IEIZ48) / MoakniodeHne NCTOUHMKa (MOMoXMTeNbHas

noruka) / Weifbic ceimaap (OH noruka).

+|—
‘A

Type T fuse / Fusible de type T / Sicherung Typ T / Fusible tipo T / Fusibile tipo T / Tipo de fusivel T/ T tipi sigorta / T ZYARTES / Mnaskuit npegoxpanntens tuna T

—
A

il
A

— ]
— 1
A

— |

rapido de 2 A/ Fusibile ad azione rapida 2 A / Fusivel de fuséo rapida de 2 A

Ethernet
N°| Ethernet
1|TD+
TD-
RD+

TM241CEeee

490NTWO000ee

o(N|o|a|A~WN

USB Mini-B

TM241Ceee

TCSXCNAMUMS3P
(Bm/9.81)

18
usB USB Mini-B

BMXXCAUSBH018

use  (18m/59M) 9 use Mini-B

D
MocnepoBarenbHas nNUHus / Cepvmnbm xeni

Serial line / Ligne série / Serielle Leitung / Linea serie / Linea seriale / Linha serial / Seri hat / ER{T%eEg

NOTICE / AVIS / HINWEIS / AVISO / AVVISO / AVISO / UYARI / & / NPEQYNPEXOEHUE / ECKEPTY

INOPERABLE EQUIPMENT
Use only the VW3A8306Ree serial cable to connect RS485 devices to your controller.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

EQUIPEMENT INOPERANT

N'utilisez que le cable série VW3A8306Ree pour raccorder des équipements RS485 a
votre contréleur.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

NICHT FUNKTIONSFAHIGES GERAT
Verwenden Sie ausschlieBlich das serielle Kabel VW3A8306Ree fiir den Anschluss von
RS485-Geraten an lhre Steuerung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschaden zur Folge haben.

EQUIPO INOPERATIVO
Utilice inicamente un cable serie VW3A8306Ree para conectar dispositivos RS485 al
controlador.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse dafos en el equipo.

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Utilizzare solo il cavo seriale VW3A8306Ree per collegare i dispositivi RS485 al
controller.

Il mancato rispetto di queste istruzioni puo provocare danni alle
apparecchiature.

INOPERABLE EQUIPMENT

Use somente o cabo serial VW3A8306Ree para conectar dispositivos RS485 ao seu
controlador.

A nao observancia destas instru¢cées pode provocar danos no equipamento.

GALISTIRILAMAYAN EKiIPMAN

RS485 cihazlarini denetleyicinize baglamak igin yalnizca VW3A8306Ree seri kablosu
kullanin.

Bu talimatlara uyulmamasi, ekipmanda maddi hasara yol acabilir.

SRR IR BEIRT
HREE#FE VW3AB306Ree SR{THEANIG RS485 IREIEZRIHISE,

TER LAMERF2 SHIRSERIA.

HEPABOTOCIMNOCOBHOE O6EOPYAOBAHUE
[ins nopaknioyYeHUs K KOHTpOnnepy YCTPOWCTB MO nocrnefoBaTenbHoW nuHuM RS485
MCMNOMb30BaTh TOMbLKO nocneaosatesnbHbi kabens VW3A8306Ree.

HecoGntogeHune aTUX MHCTPYKLUMIA MOXET MPUBECTU K MOBPEXAEHUIO
o6opynoBaHus.

XK¥MbIC ICTEMEWTIH XXABObIK
RS485 kypbinfbinapblH kOHTponnepre xanfay ywiH Tek VW3A8306Ree cepusinbik
kabeniH naganaHbiHbI3.

Byn HyckaynapAbl opbiHAamay a6 abIKTbIH 3aKbiMAanybiHa akenyi MyMKiH.
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MocnepoBatenbHas nuHUA | CepuanbIk xeni

D Serial line / Ligne série / Serielle Leitung / Linea serie / Linea seriale / Linha serial / Seri hat / (R{74&1g

* 5 Vdc delivered by the controller, do not connect.

SL1 SL2
N° |RS 232 |RS 485 s Ter. | RS485
1 | RxD N.C. — COM | 0V com. ~ o~ A
i Lxg mg E1 Shield | Shield SAS 2 S
4 NC D1 RJ45 COM  Shield VDO D1
5 NC. Do D1 D1 TB Serial 2
6 |NC. N.C.
7 |NC* |5Vdc
8 Common| Common

N.C. : No Connection / Non connectée / Nicht angeschlossen / Sin conexion / Nessuna connessione / Sem conex&o / Baglanti Yok / FoiZEss / CoeamHeHne oTcyTCTBYeT / KOChIMbIM 30K

A\ WARNINGAVERTISSEMENT/WARNUNG/ADVERTENCIA|/AVVERTENZA/ATENGAO/UYARI / Z¢5 | NPERYNPEXAEHWE | ECKEPTY

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

Do not connect wires to unused terminals and/or terminals indicated as “No Connection
(N.C.)".

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or
equipment damage.

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L’EQUIPEMENT

Ne raccordez pas de cables a des bornes inutilisées ou désignées comme non
connectées (N.C.).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves
ou des dommages matériels.

UNBEABSICHTIGTER GERATEBETRIEB

Verbinden Sie keine Dréhte mit ungenutzten Anschliissen und/oder mit Anschliissen, die
als “Not Connected” (N.C. / Nicht angeschlossen) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder
Sachschéden zur Folge haben.

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningun cable a terminales que no se utilicen ni a terminales con la indicacion
“No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias
o daio al equipo.

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA

Non collegare cavi ai morsetti non utilizzati e/o ai morsetti indicati come “No Connection
(N.C.).

Il mancato rispetto di queste istruzioni pud provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

OPERAGAO INVOLUNTARIA DO EQUIPAMENTO

Nao conecte fios a terminais ndo utilizados e/ou terminais indicados como “Néo
conectado (N.C.)".

A nao observancia destas instru¢gées pode provocar a morte, ferimentos graves,
ou danos no equipamento.

EKIPMANIN YANLISLIKLA GALISMASI
Kablolari kullaniimayan terminallere ve/veya “No Connection (Baglanti Yok, N.C.)” olarak
belirtilen terminallere baglamayin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liime, agir yaralanmalara veya ekipmanda maddi
hasara yol acabilir.

EOMOREIRE
TBDISFREEIEEIMERRIEIRTN/BARC Y TR (N.C.) BIEH |,

g LGRS SHA R TEKIREIRIA.

HEMPEOHAMEPEHHOE BKITIOYEHME OBOPYJOBAHUA

He nopkntoyate NPOBOAHUKM K HEVUCMOMNb3YyeMbIM KIl nvnu kn
MapkupoBaHHbIM Hagnucbto “No Connection (N.C.)” (CoeguHeHne OTCYTCTBYET).

Heco6niogeHne 3TUX UHCTPYKLMIA MOXET NPUBECTU K CMepPTU, CepbLe3HON TpaBme

WUnun noBpexaeHuro OGOpyﬂOBaHMﬂ.

XABObIKTbIH KE3OENCOK XX¥MbIC ICTEYI
Cbimaapabl nanganaHbinManTbliH Tyricnenepre xoHe/Hemece “No Connection (N.C.)
(Kocbinbim xok (K.2K.))” aen kepceTinreH Tynicnenepre xanfaMmaHbi3.

Byn Hyckaynapabl opbiHAamay enimMre Hemece aybip xapakaTtka st 6onmaca
*abAbIKTbIH 3aKbiMAanybIiHa akenegi.

CANopen 24 / Llnna CANopen / CANopen wimHachbl

CANopen

NC CAN.H Shield CAN.L GND

TM241CECeee

E CANopen bus / Bus CANopen / CANopen-Bus / Bus CANopen / Bus CANopen / Barramento CANopen / CANopen veriyolu

N.C.:No Connection / Non connectée / Nicht angeschlossen / Sin conexién /

|CANopen
—] — o~ | I| o = | Nessuna connessione / Sem conexao / Baglanti Yok / F5i&E#s / CoeanHerne
@ @ @ @ @ @ @ o | o Z '.QE) <2( % | otcyTcTByeT / KOChIrbIM 3KOK
S S T | 2 6 0 O 0 | RD: Red/Rouge / Rot/ Rojo / Rosso / Vermelho / Kirmizi / £I& / Kpackbiii / Kpiabin
J[17273T4[5]" wWH: white / Blanc / Weif / Blanco / Bianco / Branco / Beyaz / B / Benblit / Ak
LT: CANopen Line termination switch @ % 8 é BU': Blue / B|eL.l / Blau / Azul / Blu / Azul / Mavi /E@/ CuHuin / Kek }
Commutateur de terminaison de ligne CANopen . *@ BK: Black / Noir / Schwarz / Negro / Nero / Preto / Siyah / 2 / YepHbiii / Kapa
CANopen-Leitungsabschlussschalter ~
Conmutador de final de linea CANopen : N
Commutatore di terminazione linea CANopen o g 22
Alternador de terminagéo de linha CANopen z <Z( 5 Z0
CANopen Hat sonlandirma anahtari S oS
CANopen SLERRIEFF3 z 3
Mepekntovatens nogkntoverHus nuHnii CANopen S
CANopen xeniciH TOKTaTy axblpaTKbILLbl
EETR BEYIE - Hazardous Substances
Part Name #(Pb) | F(Hg) | 48 (Cd) |7 (Cr(vh) [BIREK (PBB) | ZIR—FAX (PBDE)
SR
Metall?:arts X o o o o o
BRIAR
Plasticnpaﬁs o o o o o o
L E R X o o o) o) 0
ol ) o ) ) o o General Cybersecurity Information
Cables%lggléif%a@:ssories [o] o [o] o) o [e) Scan this code to access the Cyberseculrity Portal o
9 Scannez ce code pour accéder au Portail de Cybersécurité.

ARFIBHRIE SIIT 11364 HOMEGRS.

O: TRIZB EVMRAIZEMEATE IR RIS BI97E GBIT 26572 HIERIBREZEKRLAT,
X: RNZEEMREDEZEMFIE RIS R GB/T 26572 MEAIPREEK,
This table is made according to SJ/T 11364.

part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this

X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials

Scannen Sie diesen Code, um auf das Cybersecurity-Portal zuzugreifen.
Escanea este codigo para acceder al Portal de Ciberseguridad.
Scansiona questo codice per accedere al Portale di Sicurezza Informatica.
IRABLIAIRE LS.

CkaHupyiiTe 3TOT KoA, YTOBbl NONy4YuTb AOCTYN K NopTany knbepbesonacHocTy.
Knbepkayincisaik noprasnbiHa Kipy YLUiH OCbl KOATbI CKaHepIeHi3.

Manufacturer:
Schneider Electric
Industries SAS

35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison,
France

UK Representative:
Schneider Electric Limited
Stafford Park 5

Telford, TF3 3BL

United Kingdom

Eurasian Economic Union (EAEU) contact information:

KasakctaH PecnybnukacbiHaa pecmu XeTkidyLui:
XKLUWC "WHenpep SnekTpuk”

MekeH-xaibl: Kasakctan Pecnybnukacsl,
Anmartbl K., [JOCTbIK AaH,.
"Ken [lana" BuaHec OpTanbifbl, 5-wwi kabart.
Ten.: +7(727) 339 23 57

YnonHoMoYeHHbIN nocTasLmk B Pecnybnuke KasaxcraH:
TOO "lWHengep dnekTpuk"

Apgpec: 050010, PK, r. Anmatbl, np. JocTbik, 38,

BuaHec LleHTp "Ken Jana", 5 atax, nesoe Kpbisio.

y. 38,
Ten.: +7(727) 339 23 57
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SD Card / Carte SD / SD-Karte / Tarjeta SD / SD Card / Cartdo SD / SD Karti / SD <& / SD-kapta / SD kapTacbl

TMASD1

0

(1) (2)

0)

(1): Read only / Lecture seule / schreibgeschiitzt / sélo lectura / di solo lettura
somente leitura / salt okunur / 35 / Tonbko YTeHne / Tek oKyFa apHasnFaH
. Read/Write enabled / Lecture/Ecriture activées / Lese-/Schreibzugriff
Lectura/escritura habilitadas / Attivata in Lettura/Scrittura / Leitura
Gravagcéo ativada / Okuma/Yazma etkin / 55/SE /2 / YteHue/zanucs
BKItoYeHbI / OKy/Ka3y KoCbInFaH.

Battery installation / Installation des piles / Einsetzen der Batterie / Instalacion de la bateria / Installazione batteria /
Instalagio da bateria / Pil takma / EBjth%& %% / YcTaHoBKa 6aTtapeu / BaTtapesiHbl opHaTy

A DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / TEHLIKE / fgf& / ONACHOCTb / KAYINTI

EXPLOSION, FIRE, OR CHEMICAL BURNS

e Replace with identical battery type.

e Follow all the instructions of the battery manufacturer.

o Remove all replaceable batteries before discarding unit.

o Recycle or properly dispose of used batteries.

e Protect battery from any potential short-circuit.

e Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C (212 °F), or incinerate.
e Use your hands or insulated tools to remove or replace the battery.

e Maintain proper polarity when inserting and connecting a new battery.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D’EXPLOSION, D’'INCENDIE OU DE BRULURES DE NATURE CHIMIQUE

o Remplacez les piles par des piles de type identique.

o Suivez toutes les instructions du fabricant des piles.

e Retirez toutes les piles remplagables avant de mettre I'unité au rebut.

e Recyclez les piles usées et mettez-les au rebut correctement.

e Protégez la pile contre les éventuels courts-circuits.

e Vous ne devez pas les recharger, les démonter, les exposer a une température de plus
de 100 °C ou les incinérer.

o Utilisez vos mains ou des ouitils isolés pour retirer ou remplacer une pile.

o Maintenez une polarité correcte au moment d’'insérer ou de connecter une pile neuve.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

EXPLOSIONS-, BRAND- ODER CHEMISCHE GEFAHR

o Alle Batterien sind durch Batterien desselben Typs zu ersetzen.

e Halten Sie sich an alle Anweisungen des Batterieherstellers.

e Entfernen Sie alle herausnehmbaren Batterien, bevor Sie das Gerat entsorgen.

e Verbrauchte Batterien sind ordnungsgemaf zu recyceln bzw. zu entsorgen.

e Schitzen Sie die Batterien vor potenziellen Kurzschllissen.

o Die Batterien diirfen weder aufgeladen noch zerlegt, tiber 100 °C erhitzt oder verbrannt
werden.

e Verwenden Sie ausschlieBlich lhre Hande oder isolierte Werkzeuge, wenn Sie
Batterien herausnehmen oder auswechseln.

e Achten Sie beim AnschlieBen und Einlegen neuer Batterien auf die richtige Polaritat.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schwereren

Verletzungen.

PELIGRO DE EXPLOSION, INCENDIO O QUEMADURAS QUIMICAS

e Sustituya la bateria por otra idéntica.

e Extraiga todas las baterias reemplazables antes de descartar la unidad.

e Siga todas las instrucciones del fabricante de la bateria.

e Recicle o deseche de forma adecuada las baterias usadas.

e Proteja las baterias de posibles cortocircuitos.

o No las recargue, desmonte, caliente a mas de 100 °C (212 °F) ni incinere.

e Utilice las manos o herramientas aisladas para extraer o sustituir la bateria.

o Mantenga la polaridad adecuada cuando inserte y conecte una bateria nueva.

El incumplimiento de estas instrucciones podra causar la muerte o lesiones
serias.

RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE, ESPLOSIONE O D’INCENDIO

e Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo.

e Seguire le istruzioni del costruttore della batteria.

e Rimuovere tutte le batterie prima di smaltire I'unita.

o Riciclare le batterie usate o smaltirle in conformita con le normative vigenti.

o Proteggere la batteria da possibili cortocircuiti.

e Non ricaricarle, smontarle o esporle oltre 100 °C (212 °F) oppure incenerirle.

e Per rimuovere o sostituire le batterie, adoperare solo le mani o utensili isolati.

e Quando si inserisce e si collega una batteria nuova, prestare attenzione a rispettare la
polarita.

Il mancato rispetto di queste istruzioni puo provocare morte, gravi infortuni o

danni alle apparecchiature.

EXPLOSAO, INCENDIO OU QUEIMADURAS QUIMICAS

o Substitua por um tipo de bateria idéntico.

e Siga todas as instrucdes do fabricante da bateria.

o Remova todas as baterias substituiveis antes de descartar a unidade.

e Recicle ou descarte corretamente as baterias usadas.

e Proteja a bateria de qualquer curto-circuito potencial.

e Nao recarregue, desmonte, aquega acima de 100 °C ou incinere.

e Use suas maos ou ferramentas isoladas para remover ou substituir a bateria.
e Mantenha a polaridade correta ao inserir e conectar uma bateria nova.

A ndo observancia destas instrugoes resultara em morte, ou ferimentos
graves.

PATLAMA, YANGIN VEYA KIMYASAL YANIKLAR

o Ayni tip pil ile degistirin.

o Pil Ureticisinin tim yonergelerini izleyin.

e Uniteyi elden gikarmadan énce tim degistirilebilir pilleri ¢ikarin.

o Kullanilan pilleri geri ddnustiriin veya dogru sekilde elden gikarin.

o Pili her turlu kisa devre olasiligindan koruyun.

e Sarj etmeyin, pargalamayin, 100 °C (212 °F) lzerine kadar isitmayin veya atese
atmayin.

e Pili cikarmak veya yerine takmak igin ellerinizi veya yalitiimig aletleri kullanin.

e Yeni pil takarken veya baglarken polaritenin dogru olmasina dikkat edin.

Bu talimatlara uyulmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol agacaktir.

FERIE. ARIESFIRRRIE

o EFIEREIHITEIL,

o BGERIAT SIS,

o EFIREH], BEHIIRATE R R IRHR,

o STEMF FREZ E AR T Rt

o 1Rt A A (AT AT BEROSRER . .

o EE . IRE, NIFAZE 100 C° (212 °F) LA Laittieeait,
o IS AT a A T B EIIRay iR,

o FERENFIIEREHTFRIAT, 1SRRI E.

FEELRRIBIESHARGT.

OMACHOCTb B3PbIBA, MOXXAPA UITM XUMUYECKUX OXXOIroB

e 3amMeHy BbINOMNHsMTE Tornbko GaTapesMu Toro xe Tuna.

e Cobniofaiite Bce ykasaHus nsrotosutens 6atapew.

e [lo ytunusauum 61oka n3BneknTe U3 Hero Bce 3ameHsieMble 6aTapen.

e Hagnexawmm o6pa3om nepepabatbiBante UNM YyTUNU3MPYINTE WUCNONb30BaHHbIE
6aTapen.

e He ponyckaiiTe KOPOTKOro 3amblkaHus 6aTapen.

e He ponyckaeTtca nepesapsigka, pasbopka, ckuraHve Gatapeu unu ee HarpeB A0
Temnepatypsl cabie 100 °C (212 °F).

e /I3BneyeHne GaTapen W ee YCTAHOBKY Ha MeCTO BbIMOSHAT pykamu wnv
M30MMPOBaHHBLIMWN MHCTPYMEHTaMMU.

o [pu BCTaBKe 1 NoaKtYeHUy HOBOW 6aTapen cobntoganTe NoNsipHOCTb.

Hecob6nioaeHne aTUX MHCTPYKUUI NPUBeAET K CMepTenbLHOMY UCXoAy UMM
cepbe3Hoi TpaBme.

XXAPbINY, ©PT HEMECE XUMUATNbIK KYUIKTEP ANY KAYII BAP

o bipgeit 6aTtapes TypiMeH aybICTbIPbIHBI3.

e baTtapes eHaipyLuUiCiHiH 6apnblk HyckaynapblH OpbIHAaHbI3.

o KypbinfblHbl NakTblpy anabiHaa 6aprbik aybiCThbipbinaTelH 6aTapesnapabl anbiHbi3.

e [ariganaHbinFaH GaTtapesinapdbl KaiTa eHnaeyre 6TKi3iHi3 Hemece TuicTi Typae
NaKTbIPbIHbI3.

o baTtapesiHbl ke3 KenreH Kpicka TyMblKTanyaaH KopFaHbl3.

o3apﬂntamaﬂb|3, GenwektemeHri3, 100 °C (212 °F) ofapbl Kbl3AblpaMmaHbl3 Hemece
TecneHis.

e baTtapesiHbl any Hemece aybICTbIpy YLiH KongapAbl HemMece oKaynaHablpbinFaH
KypangapAabl nanganaHbiHbI3.

o XaHa 6aTapesiHbl canfaHfa xaHe xarnfaraHaa TMICTi NONsAPIbIKTbI CakTaHbI3.

Byn Hyckaynapabl opbiHAamay erlimre HemMece aybIp XXapakaTKa akenegi.
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