








@D Replace the faulty fuse(s).

GPB Die nicht betriebsfahige(n)
Sicherung(en) austauschen.

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION ORARC FLASH

Use fuses with silver-plated contact
surfaces.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.
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€D Remplacezle (ou les) fusible(s)
hors service.

@D sostituire uno o pit fusibili guasti.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR

D’ARC ELECTRIQUE

Utilisez des fusibles a surfaces de contact
plaquées argent.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

GD Sustituya los fusibles fuera de
servicio.

@ Substitua o(s) fusivel(eis)
avariado(s).

A A DANGER/DANGER / PELIGRO / fgf: / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONMACHOCTb

PELIGRO DE DESCARGA
ELECTRICA,EXPLOSION O ARCO
ELECTRICO

Utilice fusibles con superficies de
contacto chapadas en plata.

El incumplimiento de estas
instrucciones podra causar la muerte
o lesiones serias.
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GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

Verwenden Sie Sicherungen mit
versilberten Kontaktoberflachen.
Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen fiihrt zu Tod oder
schweren Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONE O BAGLIORI DA ARCO
Utilizzare fusibili con superfici di contatto
placcate in argento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO,
EXPLOSAO OU ARCO ELECTRICO
Usar fusiveis com superficies de contato
prateadas.

A ndo observancia destas instrugoes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTb NOpPaXeHUs ANEeKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbiBa UM BO3HUKHOBEHUSA
Ay

Vcnonb3yvite npegoxpaHuTenn ¢
nocepebpeHHbIMU KOHTaKTHLIMU
NOBEPXHOCTSIMM.

HecobniogeHue 3TUX UHCTPYKUUIA
npuBeaeT K CMepTU Unu cepbesHomn
TpaBme.
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@D Ifyou have another
status, please change
the fuse monitor.

@ Falls ein anderer
Anzeigestatus vorliegt,
wechseln Sie bitte die
Sicherungsiiberwachung
aus.

€D Sivous avez un statut
différent, changez le contrdleur
de fusible.

([’ Se avete un altro status, per favore
cambiare il controllo del fusibile.

@ Si se observa un estatus diferente,

cambiar el controlador de fusible.

@ Se tiver um estado diferente,

substituir o controlador de fusivel.
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