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El enfriamiento por hileras se está convirtiendo en una 
solución de enfriamiento total práctica para los centros 
de datos nuevos debido a su alta eficiencia inherente 
y rendimiento predecible. A pesar de que algunos 
equipos de TI en centros de datos parecen ser 
incompatibles con enfriamiento por hileras debido 
a que no se dispone en hileras ordenadas debido a la 
naturaleza de las limitaciones de disposición del equipo 
o sala, se sugiere la necesidad continua de enfriamiento 
perimetral continuo para admitir estas cargas. Este 
informe explica la forma en que un sistema de 
enfriamiento que solo consta de enfriadores por 
hileras, sin sistema de enfriamiento por hileras, puede 
enfriar todo un centro de datos, incluidos dispositivos 
de TI que no están dispuestos en hileras ordenadas. 
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El enfriamiento por hileras se ha convertido en una práctica recomendada para enfriar 
eficientemente equipo de TI en salas de computadoras y centros de datos. Con este enfoque 
de enfriamiento, las unidades de enfriamiento se acoplan a (y posiblemente se integran al 
interior de) las hileras de racks, proporcionando una previsibilidad mucho mayor, mayor 
densidad, mayor eficiencia y diversos otros beneficios. Se puede encontrar un análisis 
detallado de los beneficios y aplicaciones de enfriamiento por hileras en el Informe técnico 
n.º 130Ventajas de las arquitecturas de enfriamiento por hilera y por rack para centros de 
datos. 
 
Para centros de datos típicos, la mayor parte del equipo de TI consta de servidores 
montados en rack y otro equipo montado en rack, como conmutadores. Estos dispositivos se 
pueden instalar en racks que están configurados en disposiciones de pasillo caliente/pasillo 
frío para enfriamiento optimizado. Sin embargo, típicamente hay un pequeño porcentaje de 
equipo que no se puede utilizar en estas hileras de racks estándar, debido a que: 
 
• no son dispositivos de montaje en rack 

• su factor de forma no les permite alinearse con racks 

• su flujo de aire no es desde la parte frontal a la trasera y causaría mezcla de aire en los 
pasillos caliente y frío 

• el dispositivo debe ubicarse de forma estratégica (es decir, una ubicación central para 
almacenamiento en lugar de arreglos de múltiples discos) 

 
El término "equipo auxiliar" se esa en este informe para indicar cualquier equipo autónomo 
no dispuesto en hileras de pasillo frío/pasillo caliente alternado estándar. En centros de 
datos típicos, este equipo incluye dispositivos como conmutadores, equipo de 
almacenamiento, equipo para integración en red y equipo de distribución de alimentación. 
Este equipo generalmente es más bajo en densidad de alimentación y registra 
aproximadamente 5 a 10% de la potencia de carga de TI para la mayoría de los centros de 
datos; sin embargo, según la aplicación de negocios (es decir, un empresa cuya aplicación 
principal es el almacenamiento de datos), esto puede ser significativamente mayor. 
 
Debido a la falta de ciencia adecuada, los diseñadores de centros de datos tienden a ser 
sumamente conservadores en la forma en que abordan el enfriamiento de estas cargas, 
y proporcionan enfriamiento dedicado excesivo en estas áreas auxiliares. En la mayoría de 
los casos, no es necesario proporcionar enfriamiento adicional, ya que el enfriamiento por 
hileras puede enfriar eficazmente todo el centro de datos, incluidas las cargas auxiliares. 
 
TradeOff Tool 12, Calculador de enfriamiento de equipos informáticos auxiliares con 
unidades InRow (Figura 1), puede ayudar a demostrar a los profesionales de centros de 
datos la forma en que una estrategia de enfriamiento por hileras puras puede apoyar 
eficazmente todo el centro de datos, sin la necesidad de contar con enfriamiento adicional. 
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Una arquitectura de enfriamiento híbrida es una estrategia útil cuando un centro de datos 
existente con enfriamiento perimetral tiene un requisito de enfriamiento en hileras 
complementario. Sin embargo, cuando se diseña un centro de datos nuevo y se 
considera enfriamiento en hileras para los medios de enfriamiento primarios, existen 
beneficios considerables de únicamente enfriamiento por hileras vs. enfoque híbrido. 
La siguiente sección, La forma en que los enfriadores por hileras pueden admitir más que 
solo cargas basadas en hileras, explica el motivo por el que no es necesario para 
enfriamiento de sala base y/o abordar específicamente las cargas de TI no basadas en 
hileras. 
 
El enfriamiento de toda una sala solo con enfriadores en hileras en comparación con una 
combinación de enfriadores en hileras y enfriadores perimetrales provoca las siguientes 
ventajas: 
 
 
• Permite la eliminación del piso elevado: los enfriadores perimetrales generalmente 

distribuyen el aire hacia equipo de TI por media de una cámara de aire de piso elevado. 
El costo asociado con la instalación y mantención del piso elevado se puede eliminar 
cuando los enfriadores en hileras se usan para enfriar todo el espacio. 

• Sin conflictos entre enfriadores en hileras y perimetrales: es posible que ocurran 
conflictos con la temperatura y humedad cuando se implementan dos arquitecturas de 
enfriamiento en una sala. Esto produce una operación ineficaz y aumento en las 
cuentas de electricidad. Cuando se usan enfriadores solamente, se coordina su 
funcionamiento a fin de evitar esto. 

• Menor gasto de capital: un diseño demasiado conservador de un centro de datos con 
enfriadores en hileras y perimetrales provoca un considerable desperdicio de gasto de 
capital. Se puede eliminar hasta la mitad de este gasto al confiar en enfriadores en 
hileras para enfriar toda la carga del centro de datos. 

Las ventajas de 
enfriar toda la 
sala solo con 
enfriadores en 
hileras 

Figura 1 
Captura de pantalla de 
calculador de 
enfriamiento de 
equipos informáticos 
auxiliares con unidades 
InRow  
(Haga clic en la figura 
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• Redundancia más simple: si un centro de datos tiene un requisito de redundancia (por 
ejemplo, N+1, N+2 o 2N), se puede evitar mayor gasto de capital al eliminar la 
necesidad de enfriadores redundantes para las unidades perimetrales. 

• Menores costos de energía: el sobreaprovisionamiento de los enfriadores produce 
mayor gasto de energía, especialmente si los enfriadores innecesarios tienen 
ventiladores de velocidad fija, lo cual es común en unidades perimetrales que brindan 
suministro a un piso elevado. 

• Menores costos de mantenimiento: el uso de enfriadores por hileras no implica 
contratos de mantenimiento adicionales para enfriadores perimetrales, lo cual reduce 
gastos operacionales en el centro de datos. 

• Menor interacción de proveedores: frecuentemente cuando se consideran diseños 
híbridos, los diseñadores buscan múltiples proveedores para que suministren los 
distintos sistemas. El uso de proveedores adicionales implica complejidad adicional al 
mantener el funcionamiento del centro de datos. 

 
 
 
Aunque no sea intuitiva, una unidad de enfriamiento basada en hileras, ubicada dentro de 
una hilera de racks de TI puede enfriar el equipo de TI que se ubica fuera de las hilera(s). 
Incluso los enfriadores por hileras en sistemas de contención de pasillo caliente pueden 
admitir estas cargas auxiliares en numerosos casos. La Figura 2 ilustra una disposición en 
planta de muestra de un centro de datos que utiliza enfriadores por hileras con cargas 
auxiliares colocadas en un área de la sala. Las interacciones de enfriadores por hileras con 
el entorno circundante pueden ser complejas y frecuentemente son objeto de análisis 
mediante modelado de dinámica de fluidos computacionales (CFD), sin embargo, estas son 
algunas de las leyes básicas de la física que explican cómo es posible que estos enfriadores 
tomen las cargas térmicas adicionales. 
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Entonces, ¿de qué forma los enfriadores por hileras configurados para admitir equipo de TI 
por hileras soporta estas cargas auxiliares? Primero, es importante comprender que los 
enfriadores por hileras son dispositivos con capacidad variable que pueden proporciona aire 
frío en exceso al pasillo frío. Normalmente, operan en equilibrio con el equipo de TI local en 
la hilera, ajustando su capacidad a la temperatura de entrada de las cargas de TI. Cuando el 
sistema está equilibrado, la temperatura de suministros del enfriador es igual a la 
temperatura de entrada. Cuando se agrega una carga térmica fuera de las hileras, la 

La forma en que 
los enfriadores 
por hileras 
pueden admitir 
más que solo 
cargas basadas 
en hileras 

Figura 2 
Disposición del centro de 
datos de muestra con 
enfriamiento por hileras 
y equipo de TI auxiliar 
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temperatura del entorno de la sala general aumenta 
debido a la mezcla de aire. Cuando los enfriadores 
por hileras detectas este aumento en la hilera, 
aumentan su volumen de aire y capacidad de 
enfriado en respuesta. Debido a que este aumento 
de flujo de aire es mayor que el requerido por el 
equipo de TI en la hilera, el exceso comienza a fluir 
en el espacio de la sala, enfriando la sala y 
cualquier dispositivo que se ubica en ella. El patrón 
de flujo de aire horizontal de los enfriadores por 
hileras, junto con el flujo de aire causado por el 
equipo de TI que no está en hileras, provoca 
suficiente mezcla para crear enfriamiento de sala 
eficaz. La Figura 3 ilustra el flujo de lo que sucede 
cuando se agregan cargas auxiliares en este caso. 
 
 
 
 

  

> Ecuación de 
extracción de calor 
Q = (CFM x ∆ T)/3200 
 
donde, 
 
Q = calor sensible para retiro 
en kW 
 
CFM = flujo de aire más frío 
(pie cúbico por minuto) 
 
∆ T = diferencia de temperatura 
(en Fahrenheit) entre el retorno 
y el suministro del enfriador 
 
3200 = constante usada para 
registrar las propiedades de aire 
bajo condiciones estándar 
y conversiones de unidad 
 
 
 

Figura 3 
Flujo de alto nivel de lo que 
sucede cuando se agrega 
carga auxiliar 
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auxiliar al espacio 

Temperatura de la 
sala aumenta 

La entrada de TI y el 
enfriador 
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Los pasos que describen la forma en que los enfriadores por hileras "toman la carga auxiliar" 
son los mismo aunque se use contención. En este caso, los enfriadores por hileras aun 
predicen el aumento de la temperatura de la sala causado por el equipo que no está en 
hileras y aumentan su flujo de aire y capacidad en consecuencia. La hilera contenida se 
convierte en un generador en red de aire frío desde la perspectiva de la sala y dicho aire frío 
causa la mezcla en la sala que mantiene baja la temperatura de las concentraciones de 
calor.  
En cada caso, esperamos que el equipo que no está en hileras funcione a una temperatura 
levemente mayor que el equipo por hileras, debido a que no está acoplado también a los 
enfriadores por hileras. ¿Debemos preocuparnos sobre el aumento de temperatura en el 
centro de datos? Frecuentemente, la temperatura de suministro de los enfriadores por hileras 
(68˚F is common) is set well below what the IT equipment can tolerate (80,6˚ F es la 
recomendación máxima de ASHRAE). Cuando este es el caso, un pequeño aumento de 
temperatura del equipo que no se encuentra en hileras es aceptable y es posible que no sea 
peor que el aumento de temperatura si se instala un sistema de piso elevado tradicional. 
 
 
 
El modelado de la dinámica de fluidos computacional (CFD) es una herramienta útil para 
comprender cómo el aire se mueve por un espacio de centro de datos. Se realizaron más de 
200 simulaciones CFD a fin de analizar los efectos de cargas auxiliares en flujo de aire 
y temperatura en el espacio de centro de datos. 
 
Cuando se coloca una carga auxiliar en un centro de datos, el área inmediatamente 
alrededor del equipo se calentará en comparación con el resto del centro de datos. En 
esencia, el equipo se convierte en una carga térmica adicional que causa una "concentración 
de calor" y la temperatura generalmente aumentará rápidamente a medida que aumenta la 
carga auxiliar, ya que no hay enfriamiento directamente en esta área de la sala. Este 
aumento de temperatura se puede estimar mediante estudios CFD y reducir a una relación 
empírica según el área del piso y la energía asociada con los espacios de centros de datos 
por hileras y auxiliares, además de una caracterización de la forma y ubicación del espacio 
auxiliar.  
 
El resto del centro de datos (en el cual se ubica el equipo por hileras) también se calienta 
producto del equipo auxiliar, y lo hace de una forma sorprendentemente uniforme. Este 
aumento de temperatura se puede estimar según una ecuación de equilibrio de calor simple. 
Las imágenes CFD en la Figura 4 ilustran la forma en que la temperatura en la parte en 
hileras del centro de datos aumenta, pero permanece bastante uniforme después de agregar 
el equipo auxiliar. A pesar de que hay áreas calientes esperadas en las ubicaciones de 
salida del equipo auxiliar, el aire de entrada permanece relativamente frío como se indica en 
las áreas celestes. Las unidades de enfriamiento en hileras enfrían eficazmente el equipo 
auxiliar. 
 

 
 

Con carga auxiliarSin carga auxiliar

Un modelo para 
evaluar las 
necesidades de 
enfriamiento 
para cargas 
autónomas 

Figura 4 
Las imágenes CFD del centro 
de datos con y sin carga 
auxiliar.  Con carga auxiliar, 
las temperaturas son 
distintas, pero 
razonablemente uniformes 
en las áreas en hileras 
y auxiliares respectivas.   
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Según los modelos CFD y las ecuaciones de equilibrio de calor, se desarrolló un modelo que 
identifica los parámetros que afectan el aumento de temperatura en áreas en hileras 
y auxiliares, a fin de determinar los límites prácticos del uso de enfriadores en hileras para 
enfriar dispositivos auxiliares. Los parámetros que afectan si este enfoque será eficaz se 
clasifican en tres categorías: 
 
• geometría de la sala 

• Equipos de TI  

• configuración de enfriamiento 
 
 
Geometría de la sala 
La CFD analiza la correlación mínima que se muestra entre dónde se coloca el equipo 
auxiliar en la sala y la eficiencia de los enfriadores en hileras pueden tomar la carga térmica 
adicional. Se realizaron simulaciones con las cargas auxiliares en distintos lugares: junto 
a las hileras de enfriadores, fuera hacia el lado, a gran distancia de los enfriadores, etc. En 
todos los casos, el calor adicional aumentó la temperatura de la sala promedio de forma 
bastante uniforme, distribuyendo la carga auxiliar esencialmente en todos los enfriadores en 
el área en hileras.  
 
Sin embargo, la colocación de cargas auxiliares tiene un impacto en la temperatura del área 
auxiliar. La Figura 5 se ilustra cuatro posibles del equipo auxiliar dentro del centro de datos. 
Cuando se orienta la sala como opción “d”, el equipo auxiliar está más aislado (en un nicho) 
del área en hileras principal. En este caso, la relación de aspecto o relación del ancho (A) 
con la longitud (L) tiene un impacto considerable en la temperatura de esta área. Para las 
otras tres disposiciones, la relación de aspecto tiene un impacto insignificante. 
 
 
 

 
 
 
Para densidades fijas, la temperatura en el área auxiliar aumenta lentamente con un 
aumento en el área auxiliar o una disminución en el área en hileras debido a que estos 
escenarios llevan a una mayor fracción de área auxiliar no enfriada en el centro de datos. La 
temperatura en el área en hileras se ve menos afectada por la geometría de la sala ya que la 
carga térmica adicional se distribuye uniformemente en el centro de datos como se analizó 
anteriormente.  
 
 
Equipos de TI 
La combinación y densidad de potencia de equipos de TI en el centro de datos también tiene 
un impacto en la capacidad para retirar el calor auxiliar y el aumento de calor debido a que 
distintos tipos de equipo de TI tienen distintas T características en ellas. En este modelo, la 
Tabla 1 muestra los ΔT supuestos. 
 
 

Figura 5 
Colocaciones de equipo 
auxiliar en el centro de datos  

        a                              b                              c                             d 

TI en hileras y área de 
 

Área de TI auxiliar 
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Tabla 1 
∆T por tipo de equipo de TI 

 
La capacidad de un enfriador para retirar calor aumenta con la temperatura de retorno. 
A medida que el ΔT promedio de los dispositivos de TI aumenta o la densidad de 
alimentación de racks de TI en hileras aumenta, el aire de salida se calienta y la temperatura 
de retorno del enfriador disminuye. La mayor capacidad de los enfriadores significa mayor 
capacidad para tomar cargas térmicas auxiliares, lo cual disminuye la temperatura del área 
auxiliar. Sin embargo, a medida que la densidad de TI (por ejemplo, A/pie cuadrado) del área 
auxiliar, la temperatura en el área auxiliar también aumenta.  
 
 
Configuración de enfriamiento 
Existen muchos atributos de la configuración de enfriamiento que impactan la capacidad 
de retirar la carga térmica auxiliar adicional. Estos atributos incluyen tipo y cantidad de 
enfriadores en hileras, la temperatura del agua que ingresa (temperatura de suministro 
de agua enfriada) y ΔT de agua enfriada. Según estos atributos, se puede determinar la 
capacidad del sistema. El sistema de control de los enfriadores también afecta su capacidad. 
En este modelo, se supone (conservadoramente) que las unidades de enfriamiento 
funcionan con el flujo de aire máximo. 
 
 
TradeOff Tool, calculador de enfriamiento de equipos de TI auxiliares 
con unidades InRow 
El Centro de Estudios de Centros de Datos de Schneider Electric creó un TradeOff Tool web, 
calculador de enfriamiento de equipos de TI auxiliares con unidades InRow para 
proporcionar a los diseñadores y operadores de centros de datos medios para determinar si 
sus enfriadores en hileras admiten cargas auxiliares, la geometría de la sala, el equipo de TI 
y los atributos de configuración de enfriamiento analizados anteriormente. 
 
La calculadora permite que los usuarios estimen el impacto de diversos “parámetros 
ajustables”, incluido el punto de referencia del enfriador, las temperaturas permitidas 
máximas para el equipo de TI y cargas auxiliares, carga auxiliar y el porcentaje del espacio 
de centro de datos ocupado por las cargas auxiliares.  
 
El calculador proporciona un resumen que establece una de tres condiciones: 
 
• No se requiere capacidad de enfriamiento adicional. La capacidad de enfriamiento es 

mayor que la carga total y las temperaturas de TI en hileras y TI auxiliar están dentro 
de los umbrales definidos. 

• La capacidad de enfriamiento es mayor que la carga total, pero las temperaturas de 
TI auxiliar y en hileras superó los umbrales definidos. En este caso, se debe tolerar 
temperaturas más altas o se debe agregar enfriamiento adicional. 

Tipo de TI ∆T (˚F) ∆T (˚C) 

Servidores Blade 40 22 

Servidores  
de 1U - 2U 30 17 

Otros 20 11 

Calculador de enfriamiento de 
equipos informáticos auxiliares 
con unidades InRow 

Conectarse al recurso 
TradeOff Tool 12 

http://www.apc.com/tool/?tt=12
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• A fin de admitir la carga auxiliar, se debe agregar la capacidad de enfriamiento 
adicional para el área auxiliar. Esto se debe a que la carga auxiliar ha superado 
la capacidad de enfriamiento y el sistema de enfriamiento ya no puede regular 
eficazmente la temperatura de TI. 

 
Los centros de datos típicos con cargas auxiliares en el orden de 5-10% generalmente no 
llegarán a la tercera condición mencionada, pero para algunos centros de datos con un 
porcentaje mayor de cargas auxiliares o con una geometría de sala en la cual las cargas 
auxiliares se aíslan en un nicho, la única alternativa es agregar enfriamiento adicional al 
diseño del área auxiliar.  
 
 
 
Cuando se requiere enfriamiento adicional para enfriar adecuadamente las cargas auxiliares, 
frecuentemente se supone que se requiere enfriadores perimetrales. La realidad es que 
enfriadores en hileras también pueden satisfacer esta necesidad, al colocarlos junto a las 
cargas auxiliares perimetrales. Desde una perspectiva de TCO (costo inicial, costo de 
energía, costo de mantenimiento), tiene mucho más sentido hacer esto en lugar de instalar 
enfriadores perimetrales con sistemas de soporte como un piso elevado. El informe técnico 
n.º 130, Ventajas de las arquitecturas de enfriamiento por hilera y por rack para centros de 
datos, analiza en mayor detalle los beneficios del enfriamiento en hileras.  
 
Consideremos el ejemplo de la Figura 6. Se muestran tres alternativas de diseño: un nicho 
sin enfriamiento adicional (6a), un nicho con enfriamiento adicional (6b) y sin nicho (6c). 
Cada alternativa consta de la misma población de equipo en hileras y TI auxiliar, 140 kW 
y 12 kW respectivamente, y representa una relación típica para este equipo (8% de carga de 
TI total). Cada alternativa requiere la misma área de piso y se supone que la temperatura 
permisible máxima (en áreas en hileras y auxiliares) es 80,6 °F, el límite superior del rango 
de temperatura recomendado por ASHRAE para sistemas de TI. 
 
La Figura 6a ilustra las cargas auxiliares en el nicho producen temperaturas muy superiores 
al límite de diseño de 80,6 ºF. Mientras las cargas se ubican más lejos en el nicho, hay 
mayor aislamiento de los enfriadores en hileras y alcanzan mayor temperatura. De hecho, 
además de las cargas auxiliares que superan la temperatura permitida, los racks de TI más 
cercanos al nicho también experimentan temperaturas relativamente altas. 
 
 

 

 68 72.4 76.8 81.2 85.6 90

Temperatura ( °F)

Cuando se 
requiere 
enfriamiento 
adicional 

Figura 6a 
Ejemplo de centro de datos 
con nicho y sin enfriamiento 
adicional para el área auxiliar 
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La Figura 6b ilustra que la adición de dos enfriadores en hileras en el nicho ayuda a enfriar 
el nicho dentro de las temperaturas permitidas definidas, aunque, debido la geometría de la 
sala, la temperatura aun es levemente mayor que el área enfriada en hileras. 
 
Obviamente, si es posible, se debe diseñar un centro de datos con una geometría 
rectangular estándar, sin embargo, cuando esto no es posible (como cuando un espacio 
existente es replanificado como un centro de datos) el enfriamiento en hileras aun es un 
enfoque de enfriamiento eficiente. Cuando se utiliza una disposición de tipo de nicho, se 
puede agregar enfriamiento adicional como se muestra. En este caso, los dos enfriadores en 
hileras adicionales reducen las temperaturas de funcionamiento al límite aceptable 
y proporcionan alguna medida de redundancia (aunque las temperaturas auxiliares 
aumentarán en caso de una falla de enfriamiento). En este escenario popular, el cual es 
limitado por distancias de guarda del equipo y espacio de acceso, hay opciones limitadas 
respecto de dónde colocar los enfriadores. En general, los enfriadores en hileras se pueden 
colocar básicamente en cualquier lugar siempre que se respeten las distancias de guarda 
delantera y posterior, se usen ménsulas de fijación para brindar estabilidad cuando se 
requieran y se disponga de conexiones de alimentación y enfriamiento. Debido a que las 
cargas auxiliares frecuentemente son demasiado difusas para permitir que los enfriadores 
capturen y neutralicen aire caliente eficazmente, a menudo una opción práctica simplemente 
es hacer que los enfriadores soplen directamente sobre y alrededor del equipo caliente a fin 
de "combinar" el aire caliente enfriándolo a una temperatura aceptable.  
 

 

 
 
La Figura 6c muestra el escenario donde no hay nicho. Cuando un centro de datos tiene una 
geometría de sala estándar como en este ejemplo, frecuentemente el enfriamiento adicional 
es innecesario. Los enfriadores en hileras en las 4 hileras de racks son suficientes para 
enfriar no solo las cargas para las cuales fueron diseñados, sino que también toman la carga 
térmica adicional de las cargas auxiliares. Las temperaturas del área auxiliar, aunque son 
más altas que las temperaturas en las hileras, aun están bajo el umbral de diseño. 
 
 

68 72.4 76.8 81.2 85.6 90

Temperatura ( °F)

Figura 6b 
Ejemplo de centro de datos 
con nicho y enfriamiento en 
hileras agregado a área 
auxiliar 
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En congruencia con el análisis CFD mostrado para los tres escenarios, TradeOff Tool 
calculador de enfriamiento de equipos de TI auxiliares con unidades InRow predice que la 
disposición con el nicho requiere enfriamiento adicional mientras la disposición sin nicho no 
lo necesita.  
  

68 72.4 76.8 81.2 85.6 90

Temperatura ( °F)

Figura 6c 
Ejemplo de centro de datos 
sin nicho 
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El uso de una arquitectura de enfriamiento en hileras únicamente es práctico y efectivo para 
enfriar un centro de datos completo incluso cuando algunas de las cargas no se ubican en 
hileras ordenadas. Los enfriadores en hileras proporcionan eficazmente una fuente 
generalizada de enfriamiento de sala, además del enfriamiento de las hileras en los que 
están colocados. Este enfoque funciona cuando el equipo que no está en hileras es una 
pequeña fracción del total, lo cual es una situación común. 
 
El enfoque del uso de una arquitectura de enfriamiento en hileras únicamente tiene diversos 
beneficios cuando se compara con un enfoque híbrido de enfriadores de sala y enfriadores 
en hileras. Mayor eficiencia, menor costo y la capacidad de eliminar el piso elevado son 
algunos de estos beneficios. 
 
El análisis CFD amplio valida la eficacia de este enfoque. Tradeoff Tool 12, calculador de 
enfriamiento de equipos informáticos auxiliares con unidades InRow, evalúa la capacidad de 
un centro de datos para enfriar estas cargas, con una disposición de piso determinada, 
configuración de enfriamiento en hileras y atributos y umbrales de carga de TI.  
 
Cuando se necesita enfriamiento adicional para admitir las cargas auxiliares (es decir, 
cuando las cargas auxiliares representan un mayor porcentaje de la carga total que centro de 
datos típicos o cuando las cargas están muy aisladas en un nicho), la implementación de 
enfriadores en hileras adicionales es un enfoque de enfriamiento eficaz, debido a que la 
infraestructura ya está implementada.  
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